









Øya  Myken  på  Helgelandskysten  har  i  nesten  hele  mitt  liv  vært  mitt  andre  hjemsted,  og 
problemstillingen  i  oppgaven  er  derfor  basert  på  subjektive  bekymringer  rundt  fremtidig 
elektrisitetsforsyning av øya. Samtidig er håpet at resultatene  fra oppgaven har overføringsverdi til 






Mange  fortjener en stor  takk støtte og hjelp under  skrivingen av oppgaven. Først og  fremst vil  jeg 














Denne  masteroppgaven  undersøker  alternativer  for  hvordan  øya  Myken  bør  forsynes  med 
elektrisitet når den eksisterende sjøkabelen er forventet å nå sin endelige levetid i nær fremtid. To av 
de  undersøkte  alternativene  omfatter  lokal  og  selvforsynt  elektrisitetsproduksjon;  et 
dieselkraftsystem og et hybridsystem bestående av vindkraft og dieselkraft. I det tredje scenarioet vil 
en ny sjøkabel erstatte den eksisterende sjøkabelen. Det er vurdert til at nettselskapet vil være nødt 
til å opprettholde  sin  leveringsplikt  til Myken  så  lenge det eksisterer en  fastboende befolkning og 
aktiv næringsvirksomhet på øya. 
Scenarioet som befatter utlegging av ny sjøkabel, som vil koble Myken til sentralnettet  i Norge, ble 
fort  avskrevet  som  beste  mulighet  for  elektrisitetsforsyning  av  øya.  Scenarioet  vil  gi  langsiktige 
marginale  energikostnader  på  nesten  4  ݇ݎ/ܹ݄݇  for  nettselskapet,  og  en  netto  nåverdi  på 
െ41	700	000	݇ݎ i løpet av den 50 år lange forventede levetiden til scenarioet. Den største ulempen 
knyttet  til  scenarioet  er  vurdert  til  å  være  de  store,  ugjenkallelige  investeringskostnadene  for 
sjøkabel, ettersom det er knyttet stor usikkerhet til det fastboende befolkningsgrunnlaget på Myken i 
fremtiden. 
Det  undersøkte  dieselkraftsystemet  har  vist  seg  å  gi  omtrent  likeverdige  langsiktige  marginale 
energikostnader  som  sjøkabelscenarioet  (3,79  ݇ݎ/ܹ݄݇).  Netto  nåverdi  for  scenarioet  på 
െ18	000	000	݇ݎ  er  likevel  mye  høyere.  Den  korte  forventede  levetiden  på  10  år  og  de  lave 
investeringskostnadene  til  dieselkraftsystemet  er  vurdert  til  som  positive  faktorer  for  scenarioet, 
grunnet nevnte usikre befolkningsgrunnlag på Myken. Dersom det  legges  til  grunn  en  fastboende 
befolkning og/eller aktiv næringsvirksomhet på øya  i mer enn  ti år  fra prosjektets  iverksettelse, er 






høye  vindturbinen  i  scenarioet.  Dersom  det  legges  til  grunn  at  det  vil  eksistere  en  fastboende 














The master thesis  investigates options for power supply of the small  island Myken  in the county of 
Nordland  in Norway, when the existing sea cable  is expected to reach  its final  life time  in the near 
future. Two of the scenarios  include stand‐alone power systems, one diesel power system and one 









the  investments  of  the  scenario,  as  there  are  large  uncertainties  associated with  the  permanent 
population on the island. 
The investigated diesel power system has been shown to give approximately the same levelized costs 
of  energy  as  the  sea  cable  scenario.  The  net  present  value  are  still  much  higher,  at 




energy,  and  the  largest  incomes  to  the  distributor  company  through  sale  of  electricity,  network 
tariffs and sale of green certificates. The hybrid system has also been shown  to be  the alternative 
that will  lead  to  the  largest  negative  environmental  consequences  of  the  island, mainly  through 
visual pollution of the wind turbine. If there is expected to remain a permanent population and/or an 
active  business  environment  on Myken  in more  than  10  years  from  the  implementation  of  the 
scenario,  the master  thesis  concludes  that  the hybrid  system  is  the best option  for  future power 
supply of Myken. 
For the hybrid system, there has also been  investigated  in what degree energy storage systems can 
contribute to  increase the penetration of renewable energy  in the power system, and to  lower the 
idle  time  and  the  number  of  starts/stops  of  the  diesel  generators.  It  has  been  concluded  that 
batteries  in  the  hybrid  system with  available  energy  >  10  kWh will  reduce  the  idle  time  and  the 
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på Helgelandskysten. Myken har  for  tiden  kun  6  fastboende mennesker, men øya  er  en utpreget 
ferieøy med mange  fritidsboliger.  Befolkningstallet  er  som  følge  av  dette  vesentlig  høyere  rundt 
høytider, og om  sommeren  spesielt. Det  er diverse næringsvirksomhet på øya, nærmere bestemt 
butikk,  vannverk, mobilnettmast,  ferieboligutleie  og  et  selskap  som  tilbyr  havrafting.  I  tillegg  er 
oppstart av verdens første arktiske whiskydestilleri planlagt og på god vei til drift [1].   
Tidligere har det vært mange flere fastboende mennesker på Myken, men fraflytning har ført til en 














elektrisitetsproduksjon.  Denne  lokale  produksjonen  kan  for  eksempel  komme  fra  fornybare 
energikilder  som  solkraft,  vannkraft  eller  vindkraft,  eller  fra  dieselgeneratorer.  Slike  selvforsynte 
lokalsamfunn  er  viktig  for  utbygging  av  elektrisitet  i  mange  utviklingsland.  Lokal 
elektrisitetsproduksjon reduserer eller eliminerer behovet for kostbare sentralnett på tvers av store 
regioner.  På  denne måten  kan  utbygging  av  sentralnettet  komme  i  etterkant  av  elektrifiseringen,  
noe som kan forskyve elektrifiseringen frem i tid. [3] 






siden, vil kanskje  ikke gjentas med dagens  innbyggertall fordi  lønnsomheten har blitt redusert  i takt 
med  en  redusert  befolkning. Med  et  aldrende  distribusjonsnett,  og  behov  for  oppgraderinger,  vil 
alternativet  til  reinvestering  i  kraftnett  ut  til  lokalsamfunnene  være  lokal  elektrisitetsproduksjon, 
dersom dette kan vise seg mer lønnsomt enn reinvestering i kraftnett.  
1.3. Regulering	av	nettselskaper	i	Norge	
Overføring av elektrisk energi  fra kraftstasjoner  til  sluttbrukere krever omfattende  infrastruktur og 
høye  investeringskostnader  for  eieren  av  kraftnettet.  Samtidig  er marginalkostnadene  knyttet  til 
overføringen relativt lave. Markedet for overføring av elektrisitet fra produsent til forbruker er derfor 
et  naturlig monopol,  der  det  ikke  er  økonomisk  optimalt med mer  enn  én  leveringsansvarlig  i  et 
område.  For  å  sikre  den  beste  markedsløsningen  på  dette  problemet  opererer  nettselskaper, 
regulerte  monopoler,  med  overføring  av  elektrisitet  i  regional‐  og  distribusjonsnettet  i  Norge. 
Reguleringen,  som  baseres  på  sammenlikning  med  andre  nettselskaper,  gjøres  for  å  sikre  at 
inntektene  til  nettselskapene  ikke  overstiger  grenser  fastsatt  av  NVE.  I  tillegg  korrigeres 
inntektsrammene for geografiske faktorer som kan gjøre ett nettselskap mer eller mindre profitabelt 
enn  et  annet.  Reguleringen  av  nettselskapene  gjøres  for  å  beskytte  kundene  mot  for  høye 
monopolistpriser, som vil være skadelig for en samfunnsøkonomisk effektiv utvikling. [6] 
1.4. Netteierens	leveringsplikt	
Det er fastslått  i energiloven § 3‐3 at netteiere som er gitt konsesjon for  levering av elektrisitet  i et 
område  vil  ha  leveringsplikt  til  alle  kundene  innenfor  dette  konsesjonsområdet.  Under  særskilte 
forhold vil det  likevel være muligheter for netteier å søke dispensasjon fra  leveringsplikten. Som et 
eksempel  på  særskilte  forhold  kan  nevnes  mangel  på  fastboende  og  næringsvirksomhet  i  et 
avgrenset område av konsesjonsområdet. [7] 
NVE har utarbeidet  en  veileder  for  å  informere om  leveringsplikten  for netteiere og  kunder  [8].  I 
veilederen er det spesifisert at eventuelle faste bosetninger og næringsvirksomhet som blir berørt, er 
av  stor  betydning.  Grunnen  er  at  konsekvensene  av  fritak  for  leveringsplikt  for  disse  vil  være 
vesentlig større enn for eventuelle fritidsboligbrukere. Tidligere har det også gjennom  innstilling fra 
kommunalkomiteen om distrikts‐ og  regionalpolitikken  i  Stortinget blitt uttalt  i  sammenheng med 
leveringsplikten at (Innst. S. nr. 242 1996‐1997) 
«Stortinget  ber  Regjeringen  legge  til  grunn  at  det  ikke  skal  gis  dispensasjon  fra 
forsyningsplikten for strøm til områder med fast bosetting eller næringsvirksomhet.»  
Fastboende  og  næring  kan  likevel  påvirkes  av  unntaksbestemmelsen,  da  det  er  spesifisert  i 
veilederen av NVE at  i  tilfeller der «… aktiviteten på  stedet  er  lav og nedadgående,  kan det  være 
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urimelig  å  pålegge  netteier  kostbare  investeringer  som  på  sikt  kanskje  ikke  vil  komme  til  nytte.» 
Netteier  vil  likevel,  etter  hensyn  til  fastboende  og  næring,  måtte  opprettholde  levering.  Denne 











32  strømabonnenter på Gåsvær  i Herøy kommune, Nordland  fylke. NVE mottok  i  forbindelse med 
høringen 20 høringsuttalelser i saken. Alle høringsinstansene var negative til den pågående søknaden 
fra Helgelandskraft AS. 
I  sin  søknad  var  det  fra  Helgelandskraft  sin  side  lagt  stor  vekt  på  at  reinvesteringskostnader  i 
ledninger og nettstasjoner for Gåsvær ville bety kostnader på 16,3 millioner kroner. De årlige kapital‐ 
og driftsutgiftene ville i tillegg være om lag 1,3 millioner kroner. Med et årlig gjennomsnittlig forbruk 
på Gåsvær på 63 202  kWh,  ville  kostnadene  til Helgelandskraft  forløpe  seg  til omtrent 21  kr/kWh 
forbruk. I tiden søknaden ble skrevet var det én fastboende på Gåsvær. 
Helgelandskraft  AS  sin  søknad  om  fritak  fra  leveringsplikt  til  Gåsvær  ble  avslått  av  NVE  den  12. 
oktober 2012.  
Helgelandskraft påklagde vedtaket den 22. oktober 2012. Da NVE  ikke fant grunn til å oppheve sitt 
vedtak, ble  saken oversendt Olje‐ og energidepartementet  (OED). Søknaden ble  i denne  instansen 
endelig avslått 23.4.2013.  
I begrunnelsen for å opprettholde vedtaket var det lagt stor vekt på tilstedeværelsen av fastboende 
og næringsvirksomhet og planlagt næringsvirksomhet. OED påpeker  i  sin vurdering av  saken at en 










å søke om fritak fra den delen av  leveringsplikten som består  i å  la kunder bli tilknyttet 
nettet.  Dette  innebærer  at  nettselskapet  kan  forsyne  kundene  ved  etablering  av 
rimeligere  alternativer,  for  eksempel  frittstående  anlegg.  En  eventuell  søknad  vil  bli 
behandlet på vanlig måte av NVE med klageadgang for berørte parter.» 








Oppgavens  hovedformål  er  å  undersøke  hvordan  dagens  elektrisitetsforsyning  av  Myken  kan 
erstattes  av  en  ny  sjøkabel,  et  dieselkraftsystem  eller  et  hybridsystem  bestående  av  vindkraft  og 
dieselkraft, når den eksisterende løsningen skal byttes ut. 
For å gjøre en god vurdering av beste alternativ til elektrisitetsforsyning må dagens energiforbruk på 
Myken  kartlegges.  Samtidig  bør  det  gjøres  vurderinger  av  det  forventede  energiforbruket  i 
fremtiden. Basert på det estimerte energiforbruket kan nåverdien av kostnadene og inntektene ved 
de ulike scenarioene beregnes, og benyttes i vurderingen av scenarioene. 
Videre  må  det  undersøkes  hvilke  krav  som  stilles  til  netteier  dersom  det  velges  å  basere 
elektrisitetsforsyning på lokal energiproduksjon.  
For å kunne vurdere  lønnsomheten  i et hybridsystem bestående av vindkraft og dieselkraft er det 
nødvendig  å  kartlegge  vindressursene  på  Myken.  Samtidig  må  det  undersøkes  hvilke  andre 


















Det  første  scenarioet  som  undersøkes  er  et  kraftsystem  der  all  elektrisitetsproduksjon  skjer  i 
dieselgeneratorer.  I  teksten  vil  scenarioet  omtales  som  "scenario  1"  eller  "dieselscenarioet".  Et 
dieselkraftsystem  kan  basere  seg  på  elektrisitetsproduksjon  i  én  eller  flere  dieselgeneratorer.  I 
oppgaven vil det for enkelhetens skyld undersøkes investering og drift av én dieselgenerator. 
3.2. Scenario	2:	"Sjøkabelscenarioet"	
Det  andre  scenarioet  som undersøkes  er en utskifting  av den eksisterende  sjøkabelen med en ny 
sjøkabel. Scenarioet vil heretter omtales som "scenario 2" eller "sjøkabelscenarioet". Scenario 2 er 














Elektrisitetsproduksjon  i  dieselgeneratorer,  eller  dieselaggregater,  baserer  seg  på  å  omdanne  den 
kjemisk bundne energien  i dieselolje  til elektrisk energi. Den elektriske effekten  som produseres  i 
generatoren  reguleres  automatisk  slik  at  effektproduksjonen  tilsvarer  forbruket  av  effekt  i 
kraftsystemet, innenfor dieselaggregatets operative område.  
Det er knyttet både fordeler og ulemper til elektrisitetsproduksjon ved hjelp av dieselgeneratorer.  
For  det  første  representerer  dieselgeneratorer  en  svært  moden  og  godt  utprøvd  teknologi. 
Teknologien  er  svært  pålitelig,  og  kan  derfor  representere  et  godt  alternativ  dersom 
forsyningssikkerhet  er  det  bærende  beslutningsgrunnlaget.  Det  finnes  en  rekke  leverandører  av 




være  kostbart.  For  å  sikre  lang  levetid  og  pålitelig  operasjon,  kreves  det  nøye  vedlikehold  og 
regelmessige  utskiftinger  av  mindre  deler.  Utenom  økonomiske  hensyn,  følger  det  også  en  viss 




Installert effekt  i dieselgeneratorer bestemmes av generatorens evne  til å operere ved  forskjellige 





Effektfaktoren  til  dieselgeneratoren  beskriver  forholdet  mellom  aktiv  og  reaktiv  effekt  som 
dieselgeneratoren kan levere, definert som 
  cos ߶ ൌ ܲܵ ൌ
ܲ





Som  et  eksempel  vil  en  dieselgenerator  med  ESP  på  250  ܸ݇ܣ  og  en  effektfaktor  
cos߶ ൌ 0,80, kunne  levere maksimalt 200 ܹ݇ aktiv effekt og 150 ݇ݒܽݎ reaktiv effekt,  i opp til 12 
timer.  
4.2. Virkningsgrad	og	drivstofforbruk	
Virkningsgraden  for  en  dieselgenerator  varierer med  last og  turtall, og  er  avhengig  av produsent, 
modell, nominell effekt og en rekke andre faktorer. 
Virkningsgraden til dieselgeneratoren er definert som 
  ߟௗ௚ ൌ ௘ܲ௟݄ௗߩௗ ሶܸௗ  (2)   
Der  ߟௗ௚  er  dieselgeneratorens  totale  virkningsgrad,  ௘ܲ௟  er  den  elektriske  effekten  levert  ut  av 
generatoren,  ݄ௗ  er  den  nedre  brennverdien  for  diesel,  ߩௗ   er  tettheten  til  diesel,  og  ሶܸௗ  er 
volumstrømmen av diesel inn i dieselmotoren.  
Nedre brennverdi og tetthet for diesel er kjente verdier [10]: 
݄ௗ ൌ 42,791ܯܬ݇݃ ൌ 11,886
ܹ݄݇
݇݃  
ߩௗ ൌ 3.167 ݈݃݃ܽ ൌ 0.837	݇݃/݈ 
Virkningsgraden til generatorene er viktige karakteristikker når det skal dimensjoneres generatorer til 
et  spesifikt  forhold.  Ved  kraftig  overdimensjonering,  der  lasten  ofte  ligger  langt  under  PRP,  vil 
generatoren ofte operere ved  lave virkningsgrader. Lave virkningsgrader er etter  (2) ensbetydende 
med  høyere  drivstofforbruk  og  dermed  også  høyere  kostnader.  Videre  er  det  også  slik  at 
dieselgeneratorer helst  ikke bør operere ved effekter under 20‐40 % av  installert effekt over  lenger 
tidsperioder, da dette kan redusere dieselgeneratorens levetid [11].  
Typisk virkningsgrad  for dieselgeneratorer  ligger  i området 30‐40 % ved  full  last.  I Hunter og Elliot 
(1994) antas drivstofforbruket ved tomgang å være mellom 15‐30 % av forbruket ved nominell effekt. 


















  ܲ ൌ 12 ሶ݉ ଴ܸ
ଶ ൌ 12 ߩܣ ଴ܸ
ଷ  (3)  
 
Her er  ሶ݉  massestrømmen av  luft med en vindhastighet  ଴ܸ gjennom et omsveipet areal ܣ, der ߩ er 
tettheten til luften som passerer over rotorbladene. ܲ er den totale effekten i vinden. 




Et mål  på  hvor  effektiv  en  vindturbin  er  kommer  av  den  faktiske  produksjonen  til  vindturbinen  i 
forhold  til  turbinens  teoretiske  maksimale  kraftproduksjon,  og  er  kalt  kapasitetsfaktor  [13]. 
Kapasitetsfaktoren beregnes som  forholdet mellom vindturbinens  faktiske produksjon  i  løpet av en 
tidsperiode, gjerne et kalenderår, og den  teoretiske maksimale produksjonen  til vindturbinen. Den 
teoretiske maksimale produksjonen  vil oppnås dersom  vindturbinen produserer  ved  sin nominelle 
effekt gjennom hele tidsperioden. Kapasitetsfaktoren, ܭܨ, beregnes derfor ved 
  ܭܨ ൌ ܧå௥




















Vindkraftproduksjon  vil  som  følge  av  uregelmessige  vinder  være  intermitterende. Det  finnes  ikke 
garantier for at vinden vil blåse mest i de periodene det er høyest etterspørsel etter elektrisk energi. I 
Norge  er det  likevel  slik  at det  generelt  sett blåser mye  i  vinterhalvåret, når  etterspørselen  etter 
elektrisk energi også er størst [18].  
Energiforbruket  i  kraftsystemet  vil  også  variere,  både  fra minutt  til minutt,  time  til  time,  og  over 




forbruk  ikke medfører  utilfredsstillende  kvalitet  på  elektrisiteten  i  systemet.  Et  kraftsystem  som 
inkluderer  vindproduksjon må derfor dimensjoneres etter at det alltid  vil  være en mulighet  for at 
dagen med det største kraftforbruket i løpet av året skjer på en dag med vindstille. 





endringer  i  vindkraftproduksjon  kan  ha  store  konsekvenser  for  energibalansen  i  et  kraftsystem. 








av dette,  vil  kun  asynkrongeneratorer beskrives,  selv om det  finnes  flere  andre  typer  generatorer 
som er vanlige å benytte i en vindturbin. 
5.5.1. Rotoren	
Rotoren  er  den  delen  av  turbinen  som  fanger  opp  den  mekaniske  energien  i  vinden  før  den 
omdannes videre til elektrisk energi i generatoren. Rotorbladene benytter seg av løft som blir skapt 

































  ݊௦ ൌ 120 ∙ ݂݌   (6)  
 
der  ݊௦  er  synkronturtallet  til  generatoren,  ݂  er  frekvensen  i  kraftnettet  og  ݌  er  antall  poler  i 
induksjonsmaskinen.  
Rotorviklingene er elektriske  ledere, som er viklet  for å gi opphav  til  trefaset spenning når rotoren 
roterer asynkront med magnetfeltet i statoren. Induksjonsgeneratorer vil under operasjon rotere ved 
omtrent konstant hastighet, fra tomgang til full effekt. Den eneste forskjellen i omdreiningshastighet 
kommer  av  hvor  stor  sakkingen  i  induksjonsmaskinen  er.  Sakkingen  sier  noe  om  det  relative 
forholdet mellom synkronturtallet og det faktiske turtallet til induksjonsmaskinen, og er definert som 
  ݏ ൌ ݊௦ െ ݊݊௦   (7)  
 
der ݊௦ er induksjonsmaskinens synkronturtall og ݊ er det faktiske turtallet til maskinen.  
Dersom  rotoren  roterer  saktere  enn  magnetfeltet  som  induseres  i  statoren,  undersynkront,  vil 
induksjonsmaskinen  fungere  som en motor,  som drar  rotoren etter magnetfeltet. Dersom  rotoren 
roterer oversynkront vil induksjonsmaskinen fungere som generator. [25] [26] 
Magnetfeltet  som  induseres  i  statoren  på  asynkrongeneratoren  krever  at  det  går  strøm  i 
statorviklingene, som gitt ved  








  ܳ ൌ ܺ௅ ∙ ܫଶ ൌ ߱ܮ ∙ ܫଶ ൌ 2ߨ݂ܮ ∙ ܫଶ  (9)  
 
der  ܳ  er  den  reaktive  effekten  som  kreves  for  at  strømmen  ܫ  skal  gå  gjennom  den  induktive 
reaktansen  ܺ௅.  Den  induktive  reaktansen  er  igjen  definert,  som  videre  vist  i  (9),  der  ߱  er 
vinkelfrekvensen i systemet, ܮ er induktansen i spolen og ݂ er frekvensen i systemet.  
Det er hovedsakelig to metoder som benyttes for å sikre den reaktive effekten som kreves for å få 
asynkronmaskinen  til  å  fungere  som  den  skal.  Den  første  metoden  går  ut  på  å  koble 
asynkronmaskinen  til  kraftnettet,  slik  at  den  reaktive  effekten  som  kreves  for  å  magnetisere 
maskinen enkelt kan hentes fra kilder til reaktiv effekt i kraftnettet. Den andre metoden går ut på å 
koble  kondensatorer  til  utgangen  på  vindturbinen,  for  lokal  forsyning  av  reaktiv  effekt.  Ved  den 
andre  metoden  må  det  finnes  andre  spenningskilder,  utenom  asynkronmaskinen,  slik  at 
kondensatoren kan levere reaktiv effekt under oppstart av vindturbinen. [26]  
Når  vinden  får  rotoren på  en  vindturbin  til  å  rotere,  vil  et  girsystem øke  turtallet på  rotasjonen  i 
generatoren. Den mekaniske kraften i rotasjonen benyttes til å rotere rotoren i asynkrongeneratoren 
oversynkront  i  forhold  til magnetfeltet  i  statoren, og elektrisk effekt produseres. Denne elektriske 
effekten  sendes  gjennom  statorviklingene  og  ut  på  kraftnettet.  Jo  sterkere  vinden  blåser,  jo mer 




vindhastighetene  for  vindretningene.  Gjennom  gode  data  for  vindhastighet  og  vindretning  på  en 
lokasjon  kan  vindroser  som  beskriver  vindressursen  utarbeides.  Det  kan  også  lages 
sannsynlighetsfunksjoner  som  beskriver  sannsynligheten  for  at  en  spesifikk  vindhastighet  skal 
oppstå. I figur 5.4 er et eksempel på hvordan fordelingen av vindhastigheter og sannsynligheten for 
at  en  vindhastighet  skal  inntreffe  kan  se  ut.  Typisk  benyttes  enten  en  Rayleigh‐  eller 
Weibulldistribusjon for å beskrive vindens sannsynlighetsfunksjon [20].  
Weibulldistribusjonen er en sannsynlighetsfunksjon som kan modelleres etter følgende formel [20]: 










definert  ved  den  gjennomsnittlige  vindhastigheten  på  området, mens  ݇  bestemmes  av  en  rekke 
andre forhold [20]. Under beregninger av kraftproduksjon fra vindturbinen vil programmet MATLAB 
benyttes.  I MATLAB kan de optimale formfaktorene og skaleringsfaktorene estimeres ved MATLABs 




  ݂ሺ ௧ܸ ൏ ܸ ൏ ௧ܸାଵሻ ൌ exp ቆെ൬ ௧ܸܣ൰
௞












for.  Som  et  eksempel  er  det  for  vindturbinen  WTN250,  av  Windtechnik  Nord,  oppgitt  en 
overlevelsesvindhastighet på 59,5 ݉/ݏ, se vedlegg F. For beregning av ekstreme vindhastigheter på 
Myken,  vil  tall  fra  profesjonelle  rapporter  i  nærliggende  områder  benyttes,  nærmere  bestemt 
rapporten  Vardøya,  Træna,  Norway  –  Production  Estimate  for  Proposed  Wind  Farm  [29].  Denne 




en  eventuell  vindkraftutbygging,  er  hvor  mye  ising  som  kan  forventes  på  de  eventuelle 
vindturbinene.  Ising  på  rotorbladene  kan  påvirke  energiproduksjonen  fra  vindturbinene,  og  kan 
dessuten  forringe  levetiden  til  vindturbinen.  For  Myken  er  det  antatt  at  isningsforholdene  er 






forskjellige  månedene.  Den  første  metoden  baseres  på  å  estimere  en  Weibullfordeling  for 









Her  er  ܲሺܸሻ  effekten  ved  en  vindhastighet  ܸ,  ݂ሺ ௜ܸ ൏ ଴ܸ ൏ ௜ܸାଵሻ  sannsynligheten  for  at  en 




Den  andre  metoden  beregnes  ved  å  estimere  Weibullfordelinger  for  observasjoner  av 


















Meteorologisk  Institutt  tilbyr gratis datamateriale  fra deres mange meteorologiske målestasjoner  i 
landet.  Datamaterialet  omfatter  målinger  av  bl.a.  temperatur,  skydekke,  nedbørsmengder  og 
vindhastighet. Meteorologisk  institutt drifter  totalt 200 meteorologiske bakkestasjoner, hvorav 150 
leverer tilnærmet sanntidsdata. [30] 
Vinddata  fra Meteorologisk  Institutt er benyttet som primærdata  for beregninger av vindressursen 
på  Myken  i  denne  oppgaven.  Vinddata  er  hentet  fra  eklima.met.no,  der  vinddata  fra  den 
meteorologiske  bakkestasjonen  på Myken  er  lagret. Målinger  av  vind  blir  på  den meteorologiske 
stasjonen gjort 4 ganger i døgnet; kl. 01.00, 07.00, 13.00 og 19.00 [31]. Det foreligger med andre ord 
ikke vindmålinger av mer nøyaktig oppløsning enn 6 timer.  
Den meteorologiske  bakkestasjonen  på Myken  gjør målinger  av  vindhastighet  i  10 m  høyde  over 









nødvendig med 100 % gjengivelsesprosent av vinddata.   Ved manglende datamateriale  i  løpet av et 
år, vil dette manglende materialet konsekvent erstattes av datamateriale i samme tidsperiode fra det 


















Det  er også benyttet  vinddata  levert  fra Kjeller Vindteknikk og Nord‐Norsk Vindkraft AS. Dette  er 
vinddata  som er  innhentet på Vardøya  i Træna  kommune  i  forbindelse med undersøkelser  for en 
eventuell vindpark utenfor Vardøya  i Træna kommune. Disse målingene er  foretatt omtrent 20 km 
sør‐sørvest  for  målestasjonen  på  Myken  [29].  Av  opphavsrettighetsgrunner  kan  ikke  dette 
datamaterialet gjengis  i  sin helhet  i denne masteroppgaven. Målingene  fra Vardøya er gjort  i 59,5 
meter over bakkenivå og en oppløsning på ti minutter. Vinddata fra Vardøya vil således benyttes som 













vindhastigheten  i  høyden  ݄ଶ  over  bakkenivå.  ݖ଴  er  ruhetslengden,  en  faktor  som  bestemmes  av 
overflaten  og  den  omkringliggende  topografien  i  området  rundt  der  vindprofilen  beregnes.  En 

















1,0  0,03 m  Åpent  åkerlandskap  uten  gjerder,  hekker,  veldig  slake bakker, noen få omkringliggende bygninger. 
1,5  0,055 m  Åkerlandskap  med  noen  bygninger,  8  m  hekker  i  1  km avstand mellom hverandre. 
2,0  0,1 m  Åkerlandskap  med  noen  bygninger,  8  m  hekker  i  500  m avstand mellom hverandre. 
2,5  0,2 m  Åkerlandskap med mange trær, busker og planter. 








hvor  stor  andel  av  den  årlige  produserte  vindkraftenergien,  ܣܧܲ,  som  vil  forbrukes  umiddelbart 
under produksjon, som følge av energiforbruk på Myken. En annen definisjon er hvor stor andel av 
den  forbrukte  energien  på Myken  i  løpet  av  året  som  har  sin  opprinnelse  i  vindturbinen. Denne 
andelen  avhenger  både  av  den  varierende  vindkraftproduksjonen  og  det  varierende  forbruket  av 
energi over året. Vindkraftpenetrasjonen vil defineres av 
  ܸܧܲ ൌ ܧ௩௧ሺܧ௩௧ ൅ ܧௗ௜௘௦௘௟ ൅ ܧ௔௡௡௘௧ሻ  (16)   
Her er ܸܧܲ den årlige vindenergipenetrasjonen, ܧ௩௧  er energien fra vindturbinens energiproduksjon 






Graden  av  vindkraftpenetrasjon  i  et  hybridsystem  kan  klassifiseres  i  tre  forskjellige  kategorier. 





















som  datamaterialet  for  forbruk  av  energi,  altså  med  en  oppløsning  på  minimum  én  time. 
Ettersom målinger  på  den meteorologiske  bakkestasjonen  på Myken  kun måles  fire  ganger  i 
døgnet, må det gjøres  forenklinger her også. Det antas derfor at vindhastigheten vil være den 
samme  i  seks  timer påfølgende hver måling av vindhastighet. Til  tross  for denne  svært grove 
antagelsen, antas vindseriene å gi godt nok datagrunnlag til å estimere vindkraftproduksjon over 
lengre tidsperioder.  





‐ Vindkraftpenetrasjonen  beregnes  under  forutsetning  om  at  overflødig  kraftproduksjon  fra 
vindturbinen,  som  ikke  kan  brukes  til  opplading  av  batterier,  er  verdiløs  og  ikke  kan  øke 
vindkraftpenetrasjonen.  Det  betyr  at  den  totale  årlige  produksjonen  fra  vindturbinen  kan 
overstige  det  årlige  forbruket,  men  at  penetrasjonen  likevel  kan  ligge  under  100  %.  Dette 
kommer av at man ikke klarer å utnytte all vindkraftproduksjonen.  
For  å  illustrere  hvordan  vindkraftpenetrasjonen  blir  beregnet,  er  det  i  tabell  5.4  vist  hvordan 
beregninger  av  vindkraftpenetrasjon  gjøres  for  et  utvalg  av  forbruks‐  og  vinddata,  i  perioden 

















08.01.2013  13:00  8.5  104 36 104  100 %
08.01.2013  14:00  8.5  104 35 102  100 %
08.01.2013  15:00  8.5  104 41 118  88 %
08.01.2013  16:00  8.5  104 41 121  86 %
08.01.2013  17:00  8.5  104 38 111  93 %
08.01.2013  18:00  8.5  104 36 104  100 %
08.01.2013  19:00  6.3  37 35 103  36 %
08.01.2013  20:00  6.3  37 38 110  34 %
08.01.2013  21:00  6.3  37 39 113  33 %
08.01.2013  22:00  6.3  37 38 110  34 %
08.01.2013  23:00  6.3  37 37 107  35 %
08.01.2013  00:00  6.3  37 35 102  37 %
09.01.2013  01:00  8.3  101 33 96  100 %
09.01.2013  02:00  8.3  101 30 86  100 %





I  årene  2004‐2010  var  den  lille  øya  Utsira,  like  utenfor  Haugesund  på  Sør‐Vestlandet,  del  av  et 
prosjekt i samarbeid mellom selskapene Statoil og Hydro. Prosjektet gikk ut på at Utsira ved hjelp av 
to  600  kW  vindturbiner  sammen med  elektrolysør  som  produserer  hydrogen  ved  vannelektrolyse 
skulle  forsyne 10 husstander på øya med elektrisitet utelukkende  fra  fornybar energi  [35]. Disse  ti 
husstandene  ville  derfor  utgjøre  et  selvforsynt  kraftnett. Utsira  har  gode  vindressurser,  og  de  to 
vindturbinene  ville  i  vindhastigheter  mellom  8  og  22 ݉/ݏ  produsere  1,2  MW  effekt,  mens  det 





ut  fra  Utsira.  Ved  underproduksjon  skulle  opplagret  hydrogengass  brukes  til  produksjon  av 
elektrisitet i brenselceller, så lenge det var tilstrekkelig hydrogen oppsamlet.  
Hydrogen har et stort potensial som  lagringsmedium, men befinner seg  fortsatt  i en  forsknings‐ og 
utviklingsfase. Erfaringer  fra Utsira har vist at det  i et  selvforsynt kraftsystem er nødvendig at det 




 Utsiraprosjektet  ble  avviklet  i  2010,  og  vindturbinene  solgt  fra  Statoil  til  Solvind  AS  i  2011.  En 
vurdering av erfaringene fra prosjektet kan leses i sin helhet i [37]. 
5.9. Konsesjonspliktige	vindkraftverk	
Utbygging av  større kraftverk  i Norge er generelt  sett underlagt konsesjonsplikt, hvilket  innebærer 




Den  12.  april  2013  leverte  Stoltenberg  II  regjeringen  et  forslag  til  høring  på  Stortinget,  der  det 
foreligger et forslag til lovvedtak om å gjøre utbygging av vindkraftverk lettere enn det er i dag. Et av 
virkemidlene  for  å  oppnå  dette  er  å  utvide  dagens  grenser  for  når  det må  søkes  konsesjon  om 
utbygging  av  vindkraftverk.  I  forslaget  er  det  foreslått  å  omgjøre  dagens  krav,  som  baseres  på 
spenning  i komponenter  i et kraftverk, til et effektregulert system. 500 ܹ݇ er foreslått som grense 
for  største  vindkraftverk  som  kan  unngå  konsesjonsplikten,  med  en  begrensning  opp  til  2 
vindturbiner. I forslaget som ligger til høringer det foreslått at kraftverk på mindre enn 500 ܹ݇ skal 
gå gjennom plan‐ og bygningsloven og kommunale vedtak  for  fortsatt å  ivareta alles  interesser og 
sikre forsvarlig utbygging. [39]. Den nåværende H‐FrP‐regjeringen har også tatt til orde for å redusere 
kravene som stilles til utbyggere av mindre kraftverk. En nylig uttalelse fra regjeringen antyder at de 















Designet av kraftsystemet  som  foreslås  for hybridscenarioet  i kapittel 7 er kun ett av  flere mulige 
design av et selvforsynt kraftsystem. I dette kapittelet vil hver av de kraftelektroniske komponentene 











Primærstyringen  av  kraftsystemet  skjer  gjennom  en  statistisk  analyse  av  systemets  forventede 
vindkraftproduksjon og  forbruk av energi  i nær  fremtid. Denne styringen skjer gjennom å overvåke 
systemet  én  gang  i  minuttet.  På  bakgrunn  av  de  observerte  variablene  i  systemet,  kan 
styringsenheten  avgjøre  hvilke  produksjonsenheter  og  andre  kraftelektroniske  komponenter  som 
skal være online og offline, og dermed hvordan kraftflyten skal foregå mellom komponentene. [42] 
I tillegg til den statistiske kontrollen av systemet, eksisterer det en sekundær, øyeblikkelig styring av 




raskt  på  eventuelle  uforutsette  ubalanser  i  kraftsystemet,  som  den  statistiske  overvåkningen  ikke 
fanger opp. (ibid, 2002) 
6.2. Synkrongenerator	
I  kraftsystemet  foreslås  det  å  benytte  en  synkrongenerator  koblet  til  hybridsystemet. 









For  hybridsystemet  på Myken  vil  det  gjøres  simuleringer  av  forbruk  og  energiproduksjon  for  et 
system  både  med  og  uten  lagringskapasitet.  Energilagringsenhetene  vil  benyttes  i  perioder  der 
dieselgeneratoren(e) er fullstendig avslått og frakoblet kraftnettet. I disse periodene vil de benyttes 
for å dekke opp  for ubalanser mellom  forbruk og produksjon over korte  tidsrom som  følge av den 
fluktuerende  fornybare  energiproduksjonen  eller  raske  økninger  i  energiforbruk.  Dersom  avviket 
mellom produksjon og  forbruk opprettholdes over en gitt  tidsperiode, vil dieselgeneratorene  igjen 
startes opp  for å sikre balanse  i kraftsystemet. De  fleste pauser/opphold/reduksjon  i vindhastighet 
skjer  over  begrensede  tidsrom,  før  vinden  gjenopptar  sin  tidligere  styrke.  Ved  å  implementere 
energilagring  kan  dermed  tomgangstimer,  antall  oppstarter  av  dieselgeneratorer,  driftstimer  og 
dieselforbruk reduseres betydelig, noe som  forlenger  levetiden  til dieselgeneratorene og reduserer 
driftskostnader  av  kraftsystemet.  I  kraftsystemer  uten  lagringsmedier må  dieselgeneratoren,  som 




I  tillegg  til  batterier,  er  svinghjul  en  mer  utbredt  lagringsteknologi  i  forbindelse med  autonome 
kraftsystemer, enn hydrogen. Svinghjul vil likevel ikke undersøkes i oppgaven, grunnet erfaringer fra 
andre  prosjekter,  der  batterier  har  vært  det  klart  mest  utbredte  alternativet  til  energilagring. 
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Batteriene vil  lades opp under perioder med overproduksjon  fra vindturbinen  i hybridsystemet, og 
utlades  dersom  betingelsene  for  utlading  tilfredsstilles.  Batterienes  bidrag  til  hybridsystemet 
avhenger  blant  annet  av  lagringskapasitet,  effektkapasitet  og  antall  forventede  livssykluser  for 
batteriene.  Batteriene  vil  bidra  til  å  redusere  tomgangstimer  og  antall  oppstarter  for 
dieselgeneratorene  i  kraftsystemet.  Samtidig  vil  de  til  en  viss  grad  bidra  til  å  overflytte  fornybar 
vindkraftenergi fra overproduksjonsperioder til underproduksjonsperioder. 
Batterienes  primære  oppgave  vil  ikke  være  overføring  av  energi  fra  perioder  med  høy 
vindkraftpenetrasjon  til perioder med  lav vindkraftproduksjon, med hensikt å øke  fornybarandelen 
av  forbruk  energi  på  Myken.  Batteriene  vil  snarere  benyttes  for  å  begrense  bruk  av 
dieselgeneratorene ved å redusere antall timer i tomgang og antall oppstarter. 
Batterier  er  en  konvensjonell  og moden  teknologi  for  lagring  av  energi,  og  det  finnes  en  rekke 
modeller  og  typer  batterier  på  det  konvensjonelle  markedet.  Denne  oppgaven  vil  ikke  peke  på 




SOC  beskriver  hvor  mye  energi  som  er  tilgjengelig  i  et  batteri  i  forhold  til  den  maksimale 
lagringskapasiteten  [44].  I  simuleringene av hybridscenarioet vil det  legges begrensninger  for hvor 
dypt batteriene kan lades ut. Generelt sett vil denne grensen være ved 50 % av tilgjengelig energi. 
6.4.2. Livssykluser	
Et batteri  i et hybridsystem vil måtte gjennomgå en  rekke utladinger og oppladinger.  Jo  flere  slike 
sykluser et batteri utsettes for, jo mer vil batteriet nedgraderes, og levetiden forkortes. Blybatterier 
designet for å tåle dypere utladinger har svært forskjellige forventede levetider, alt etter kvalitet på 
batteriene  og  hvor  dypt  den  gjennomsnittlige  utladingen  av  batteriet  er.  Sunwind,  forhandler  av 





Batteribanken  i kraftsystemet  leverer og trekker effekt gjennom  likestrøm. Ettersom generatorene  i 
systemet  er  vekselstrømkilder,  vil  effekt  som  skal  krysse  fra  vekselstrømsiden  til  likestrømsiden 
måtte gå gjennom en omformer for strøm som kan omforme vekselstrøm til likestrøm, og vice versa. 
Batteriene  i  hybridscenarioet  foreslås  tilkoblet  til  kraftsystemet  gjennom  en mekanisk,  roterende 
omformer. En  roterende omformer er  i  realiteten en DC‐maskin koblet  til den allerede omtalte AC 
synkrongeneratoren.  Vekselspenning  blir  derfor  omformet  til  likespenning  i  DC‐maskinen,  som 
muliggjør tilkoblingen av det beskrevne batterilagringssystemet.  
En omformer vil kunne sette begrensninger for hvor mye energi i løpet av en tidsperiode som kan gå 
fra  og  til  batteriene,  ved  at  omformere  vil  være  underlagt  begrensninger  på  effekt  som  kan  gå 
gjennom apparatet.  I  simuleringene vil det  ikke  legges begrensninger på hvor  stor effekt  som kan 
transporteres gjennom omformeren.  
Energi  vil  gå  tapt  i  alle  overføringsledd  i  kraftsystemet,  og  den  roterende  omformeren  er  intet 
unntak.  I  virkeligheten  vil  den  totale  virkningsgraden  for  overføring  av  energi  frem  og  tilbake  til 
batteriene,  inkludert opplading og utlading,  sannsynligvis  ligge et  sted mellom 60 og 80 %. Under 
simuleringen av hybridsystemet vil det likevel antas at overføring mellom enhetene er tapsfritt. 
6.5.1. DC‐maskin	som	motor	
DC‐maskinen  kan  operere  i  to  forskjellige  moduser,  avhengig  av  hvilken  driftssituasjon 
hybridsystemet  befinner  seg  i.  I  de  to  forskjellige modusene  vil DC‐maskinen  fungere  som  enten 
motor eller generator i kraftsystemet.  
I en driftssituasjon der det kreves effekt fra batteriene for å forsyne kraftsystemet, vil DC‐maskinen 
operere  som motor.  I dette  tilfellet må  spenningen  som  induseres  i DC‐maskinen være  lavere enn 
spenningen på batterilagringsenhetene,  slik at  strøm kan  flyte  fra batteriene og ut på  kraftnettet. 
Styringssystemet sikrer at magnetiseringsstrømmen til DC‐maskinen holdes på et nivå som sørger for 








Det  andre  tilfellet der DC‐maskinen opererer, er  i driftssituasjoner der det  er ønskelig  å  lade opp 
batteriene. Oppladning av batteriene er kun mulig dersom spenningen i DC‐maskinen er høyere enn 










Lastresistanser  vil  være  plassert  på  utpekte  områder  på  øya,  alt  etter  hvor  det  vil  være 
behov/mulighet  for  å  dumpe  energi  i  form  av  varme.  Lastresistansene  benyttes  for  å  dumpe 
overflødig energi i perioder der effektproduksjon fra vindturbinen overstiger effektforbruk på Myken 
og  effektforbruk  i  varmeelementene  i  de  avslåtte  dieselgeneratorene,  samtidig  som  det  ikke  er 
ytterligere behov  for å  lagre energi  i batteriene. Dumping av energi vil benyttes som metode  for å 
regulere  frekvens  i det  autonome  kraftsystemet  i perioder der dieselgeneratoren er  avslått.  For  å 
kunne regulere frekvensen på et tilfredsstillende nivå, vil det stilles krav til oppløsningen for effekten 









for  å  takle  de  kaldeste  vinterdagene  og  høytidsaftenene,  dager  med  tradisjonelt  høyt  forbruk, 
samtidig  som  det  skal  operere  effektivt  i  sommerperioder,  der  forbruket  tradisjonelt  sett  er  lavt. 
Enkelte  timer  under  høylastperioder  kan  effektforbruket  langt  overstige  det  gjennomsnittlige 
effektforbruket,  og  derfor  stille  langt  strengere  krav  til  kraftsystemet  enn  hva  som  kreves  under 














det er samsvar mellom  forbruk og produksjon  til en hver  tid  [41]. Et selvforsynt system vil  ikke ha 
mulighet  til  å  lene  seg  tilbake  på  effektproduksjon  i  andre  regioner  av  kraftsystemet  dersom  det 
oppstår problemer med lokal produksjon. Dette er i sterk kontrast til regioner som baserer det lokale 
elektriske  forbruket på  lokal produksjon, men  som er  tilkoblet et nasjonal kraftnett  for å sikre  seg 
mot underproduksjon  i  regionens  egne  kraftverk.  For det  autonome  systemet  vil det derfor  være 
nødvendig  med  tilstrekkelige  alternativer  under  episoder  med  frafall  av  enkeltkraftverk,  for  å 
tilfredsstille  kravene  fra  norske myndigheter. Det  sier  seg  selv  at  ved  færre  produksjonsenheter  i 
kraftsystemet, vil systemet bli mer sårbart ovenfor enkeltfrafall av komponenter.  
Samtidig  som  det  stilles  strenge  krav  til  forsyningssikkerheten,  vil  det  økonomiske  aspektet  ved 
dimensjoneringen  av  kraftsystemet  være  viktig.  Et  poeng  ved  dimensjoneringen  er  å  finne  det 
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billigste  mulige  alternativet  til  dimensjonering  av  produksjons‐  og  kontrollenheter  og  drifts‐  og 
vedlikeholdskostnader  i  kraftsystemet,  gitt  at  kravene  til  forsyningssikkerhet  er  oppfylt.  Ettersom 
antall produksjonsenheter er en diskret verdi, er det ikke sikkert det er mulig å finne enheter med de 





den  aktuelle  netteieren  sikre  at  kravene  til  leveringskvalitet  i  distribusjonsnettet  overholdes  [41]. 










Frekvensregulering  innebærer  å  holde  frekvensen  i  kraftnettet  innenfor  et  gitt  anbefalt  intervall 
rundt  systemfrekvensen.  For  Statnett  SF,  innebærer  dette  å  holde  frekvensen  innenfor  rammene 
som  er  bestemt  i  nordisk  systemdriftsavtale.  For  systemansvarlig  for  områder  uten  tilknytning  til 
eksisterende  overføringsnett  skal  frekvensen  holdes  innenfor  systemfrekvensen,  pluss  minus  et 
relativt intervall på 2 prosent [41]: 
௥݂௘௚ ൌ 50	ܪݖ േ 2	% 
Et  helt  kraftsystem  kan,  gjennom  forenkling,  betraktes  som  én  elektromekanisk  enhet.  Denne 
elektromekaniske  enheten  vil  da  inneholde  alle  enheter  for  produksjon,  forbruk  og  overføring  av 
elektrisk  effekt.  Modellen  vil  samle  alle  produksjonsenheter  til  én  enhet,  der  all  energi  som 
produseres går  inn  i den elektromekaniske enheten  i ett  inn‐punkt. På samme måte vil all  forbrukt 
energi  forlate  den  elektromekaniske  enheten  i  ett  ut‐punkt.  Dersom  det,  under  noen 
omstendigheter,  oppstår  ubalanse  mellom  produksjon  og  forbruk  av  effekt,  vil  forskjellen  i 




økt  rotasjonshastighet  for de  roterende maskinene,  som  igjen vil  forårsake økt elektrisk  frekvens  i 
kraftnettet.  Denne  balansen  mellom  produksjon  og  forbruk  av  energi  og  elektrisk  frekvens  i 
kraftnettet kan beskrives ved  
 










Her  er ∑ ௞ܲ௜௟ௗ௘  summen  av  alle produksjonsenheter og ∑ ௦ܲ௟௨௞   summen  av  alle  laster,  i  systemet. 
ௗሺ௄.ா.ሻ




Reguleringen  av  spenningen  i  systemet  er,  som  regulering  av  frekvens,  knyttet  til  å  opprettholde 
effektbalanse  i  kraftsystemet.  Mer  spesifikt  vil  regulering  av  spenning  være  knyttet  til 
opprettholdelse  av  balanse  mellom  produksjon  og  forbruk  av  reaktiv  effekt  i  systemet. 





Der  overflødig  aktiv  effekt  i  kraftsystemet  lagres  som  økt  kinetisk  energi  kraftsystemet,  kan  ikke 
reaktiv effekt  lagres som «reaktiv energi».  Istedenfor vil det til enhver tid eksistere balanse for den 
reaktive effekten i systemet, gitt ved 
  ∑ܳ௞௜௟ௗ௘ ൅ ∑ܳ௦௟௨௞ ൌ 0  (20)  
 
Her er ∑ܳ௞௜௟ௗ௘  og ∑ܳ௦௟௨௞  summen av alle kilder og laster for reaktiv effekt i kraftsystemet.  
Som  nevnt  vil  det  til  en  hver  tid  eksistere  en  balanse mellom  tilført  og  forbruk  reaktiv  energi  i 
kraftsystemet, noe som regulerer seg selv.  I en situasjon der det tilføres mer reaktiv effekt enn det 












spenning  og  frekvens  i  kraftnettet  det  operer  i. Dersom  kravene  til  regulering  av  aktiv  og  reaktiv 
effekt  ligger  innenfor  dieselgeneratorens  operative  område,  vil  dieselgeneratoren  kunne  utføre 
denne reguleringen utmerket. Dersom dieselgeneratoren, av en eller flere årsaker, er online samtidig 
som vindturbinen  leverer energi  til kraftnettet, vil dieselgeneratoren bli benyttet  som primærkilde 
for kontroll av  frekvens og  spenning. Dersom den påkrevde  reguleringen av aktiv og  reaktiv effekt 









Det vil  i enkelte  tilfeller være nødvendig at dieselgeneratoren kjører  i  tomgang. Dette gjøres  for å 
sikre  tilfredsstillende  forsyningssikkerhet  i  perioder  der  det  er  risiko  for  at  vindkraftproduksjonen 





ytterlige  lastkontroll  i  perioder  der  reguleringskravet  ligger  utenfor  dieselgeneratorens  operative 







Den  sekundære  lasten  er  en  lokal  lastresistans  bestående  av  varmeelementer  for  å  holde 
dieselgeneratorene  varme  i  perioder  der  dieselgeneratorene  er  offline,  samt  kontrollhuset  for 
styringssystemet varmt. Oppvarming av dieselgeneratorer i perioder der dieselmotoren ikke er i drift 
sikrer mulighet  for  rask  oppstart  av  dieselgeneratorene,  i  en  situasjon  der  vindkraftproduksjonen 
plutselig  svekkes.  Situasjoner  der  vindturbinen  er  eneste  kraftproduserende  enhet,  vil  derfor  kun 
oppstå  i  situasjoner  der  vindkrafteffekten  er  tilstrekkelig  til  å  forsyne  både  effektbehovet  blant 
husholdningene  på  Myken,  samt  den  nødvendige  oppvarmingen  av  dieselgeneratorene.  Den 
sekundære  lastkontrollenheten  antas  å  være  i  størrelsesorden  5  kW.  Under  simuleringer  er  det 





Den  tertiære  lasten  benyttes  kun  i  perioder  der  vindkraftproduksjonen  overstiger  både  forbruket 
blant husholdningene på øya og oppvarming av dieselgeneratorene. Den tertiære lasten består av to 
hovedelementer: Oppladning av et batterilagringssystem og en ren  lastresistans for effektdumping. 
Hvordan  fordelingen  av  den  tertiære  lastresistansen  skjer,  vil  blant  annet  avhenge  av  om 
batterisystemet  er  tilgjengelig  for  opplading,  og  evt.  hvor  oppladet  batterisystemet  er.  Dersom 
batteriet er  tilgjengelig  for opplading, vil opplading av batteriet være  første prioritet  for overflødig 
effektproduksjon. Videre overflødig effekt vil dumpes  i de rene dumperesistansene.  I perioder med 
overflødig  effektproduksjon, og batteriene  allerede  er  fulladet,  vil  all overflødig  effekt  gå  til disse 
dumperesistansene.  
Det  skal  også  nevnes  at  det  i  et  tilfelle  der  dieselgeneratoren  er  offline,  og  batterienheten  er 









dieselgeneratoren  ikke  klarer  å  produsere  den  tilstrekkelige mengden  reaktiv  effekt  som  kreves  i 
systemet  alene.  I  perioder  der  dieselgeneratoren  er  frakoblet  systemet  er  tilkobling  av 
synkrongeneratoren  nødvendig  for  at  vindturbinen  skal  kunne  operere  som  eneste 
kraftproduserende  enhet  i  kraftsystemet.  Dette  kommer  av  vindgeneratorens  forbruk  av  reaktiv 
effekt  til magnetisering  av  induksjonsgeneratoren.  Synkrongeneratoren  vil  i  dette  tilfellet  ta  over 
ansvaret fra dieselgeneratoren som spenningsregulator i systemet, ved å produsere den nødvendige 
reaktive effekten for å opprettholde den ønskede systemspenningen. 
AC‐synkronmaskinen  kan  tilkobles  DC‐maskinen  dersom  det  er  behov  for  dette,  men  kan  også 
operere uten å være tilkoblet DC‐maskinen.  
7.3.5. Kapasitet	og	pålagte	begrensninger	for	batterier	





unngå  å  starte  opp  i  tomgangsmodus,  ved  5  kWh  tilgjengelig  energi  i  batteriene1.  Dersom 
vindkraftproduksjonen  dupper  under  sikkerhetsmarginen  for  overflødig  energiproduksjon,  og 
batterienes daværende energilagringsnivå er under 5 kWh over nedre utladingsnivå (50 % SOC), vil 
en dieselgenerator starte opp i tomgang. Dette skjer fordi batteriene ikke har tilstrekkelig opplagret 
energi  til  å  supplere  hybridsystemet  i  lang  nok  tid,  ved  et  eventuelt  bortfall/reduksjon  i 
vindkraftproduksjon. 5 kWh tilsvarer at batteriene kan levere 30 kW effekt i opp til ti minutter. 
7.3.6. Tilkobling	av	batterier	under	overproduksjon	i	vindturbin	
Batterienhetene  vil  tilkobles  kraftsystemet  i  to  forskjellige  moduser,  avhengig  av  hvilke  andre 
enheter som er tilkoblet kraftsystemet, og i hvilken modus disse opererer. 
Den første av de to mulige batteritilkoblingene vil skje når både dieselgeneratorene og vindturbinen 










og  den  roterende  omformerens  begrensninger.  Effektoverføring  til  batteriene  kan,  sammen med 
dumping av effekt i lastresistanser, benyttes til frekvensregulering i hybridsystemet.  
Dersom  batteriene  er  fulladet  vil  overflødig  effekt  heller  dumpes  i  lastresistanser.  Ettersom 
dieselgeneratoren fortsatt driftes  i tomgang, vil det  ikke være nødvendig å koble til batteriene eller 
den roterende omformeren,  før minste gangtid er oppfylt. Dieselgeneratoren vil  i dette  tilfellet stå 
for kontroll av spenning ved å kontrollere den reaktive effekten i systemet.  
7.3.7. Tilkobling	 av	 batterier	 under	 intermitterende	 vindkraftproduksjon	 når	
vindturbinen	er	eneste	kraftproduserende	enhet	tilkoblet	systemet	
I en  situasjon der vindturbinen over en  tidsperiode  lenger enn dieselgeneratorens minste driftstid 
har  produsert  overflødig  effekt  (med  en margin  større  enn  den  pålagte  sikkerhetsmarginen),  vil 
vindturbinen  fungere som eneste produserende enhet  i hybridsystemet. Synkronmaskinen vil være 
tilkoblet systemet for spenningsregulering. Dersom produksjonen fra vindturbinen deretter synker til 
mindre enn  laveste  sikkerhetsmargin  for overflødig effektproduksjon, må batteriene  stå  klare  til å 
supplere med effekt  i  tilfelle  intermitterende vind  fører  til ubalanse mellom produsert og  forbrukt 
aktiv  effekt  i  systemet.  Batteriene  vil  med  andre  ord  stå  klar  til  å  stabilisere  fluktuerende 
vindkraftproduksjon.  
Hvis vindkraftproduksjonen  i denne  situasjonen avtar  til mindre enn effektforbruket  i  systemet vil 
batteriene  kobles  inn  for  å  supplere med  effekt. Oppstart  av  dieselgenerator  kan unngås dersom 
vindkraftproduksjonen øker opp igjen før batteriene tømmes for sin opplagrede, tilgjengelige, energi. 
Denne sekvensen vil kun skje med forbehold om at batteriene er tilstrekkelig oppladet i begynnelsen 
av  sekvensen. Denne  grensen er  som  tidligere nevnt,  satt  til minimum 5  kWh  tilgjengelig  energi  i 
batteriet. 
Tilsvarende,  i  en  situasjon  der  det  benyttes  flere  og mindre  dieselgeneratorer  istedenfor  én  stor 
dieselgenerator,  kan  batteriene  benyttes  til  å  stabilisere  fluktuerende  vindkraftproduksjon  og 
energiforbruk for å forhindre oppstart av ytterligere dieselgeneratorer. Ettersom simuleringene ikke 
dekker muligheten  for  flere og mindre dieselgeneratorer, er heller  ikke et slikt scenario undersøkt. 
Denne formen for design av hybridsystemet vil øke antall situasjoner der batteriene kan benyttes til 
























det  eksempler  fra  virkelige  prosjekter  der  lagringskapasiteten  i  kraftsystemet  går  fra  null 
lagringskapasitet  til  mange  timers  lagringskapasitet  ved  gjennomsnittlig  energiforbruk.  Tidligere 
studier har  likevel vist at for hybridsystemer med høy vindkraftpenetrasjon vil  lagringsenheter med 
kort  lagringskapasitet  gi  de  beste  økonomiske  og  operasjonelle  resultatene.  For  hybridsystemet  i 
Deering, Alaska, med kapasitet på dieselaggregater og vindturbiner på henholdsvis 298 og 195 kW, 
ble  det  funnet  at  den  optimale  lagringskapasiteten  tilsvarte mellom  10  og  15 minutters  nominell 
lagringsenergi ved gjennomsnittlig forbruk. [48] 
Betingelsene  for  at  batteriene  skal  bidra  med  energi  til  hybridsystemet  gjør  at  kapasiteten  til 
batteriene automatisk  vil påvirke hvor ofte, og  til hvilken  grad, batteriene  vil bidra med energi  til 
hybridsystemet.  I  simuleringer  av  det  selvforsynte  kraftsystemet  vil  det  benyttes  ulike 
lagringskapasiteter,  for  å  undersøke  hvordan  bidraget  fra  lagringsenhetene  og  bruk  av 
dieselgenerator  avhenger  av  lagringskapasitet.  I  simuleringen  av  hybridkraftsystemet  for 





Mens  primærversjonen  av  hybridscenarioet  omfatter  lagringskapasitet  på  40  kWh  og  20  kWh 
tilgjengelig  energi,  vil  andre  simulering  undersøke  batterilagringskapasiteter  mellom  10  og  2000 
kWh,  tilsvarende 10  til 1000 kWh  tilgjengelig energi. Hensikten med simuleringene er å undersøke 
hvordan batterienes lagringskapasitet påvirker hybridsystemet i form av overført energi, reduksjon i 




Som nevnt vil det  foreslåtte designet av hybridsystemet kun være en av  flere muligheter  som kan 
sikre tilfredsstillende forsyningssikkerhet og regulering av frekvens og spenning.  
7.6.1. Alternativ	frekvensregulering	











Som  nevnt  vil  spenningsreguleringen  i  systemet  sikres  gjennom  regulering  av  reaktiv  effekt  i 
kraftsystemet.  Den  reaktive  effekten  vil  forsynes  fra  dieselgeneratoren  eller  en  egen  
AC synkronmaskin. Det finnes likevel alternativer til denne formen for spenningsregulering. 
Den  første alternative metoden  for  regulering av  reaktiv effekt, er dersom AC synkrongeneratoren 
som er tilkoblet en standard dieselgenerator kan frakobles dieselmotoren og benyttes for regulering 
av  reaktiv  effekt,  uten  at  dieselmotoren  er  i  drift.  Frikobling  fra  dieselmotoren  kan  for  eksempel 










så måte  være  et  alternativ  til  den  roterende  AC maskinen  for  reaktiv  effektbalanse.  Dersom  en 
STATCOM er tilkoblet en DC‐kilde, vil den også ha muligheten til å kontrollere aktiv effekt. Med andre 
ord kan STATCOM  fullstendig erstatte den roterende omformeren som er  foreslått  i kraftsystemet. 
[49] 








knyttet  til  kostnader  ved  dieselkraft,  samt  resultater  fra  simuleringer  av  de  undersøkte 





er Nordlandsnett AS. Givær er  for  tiden  ikke  tilkoblet  regionalnettet  i området, og  forsynes derfor 
ved hjelp av  lokal elektrisk energiproduksjon basert på dieseldrift  i aggregat. Spenningen  i hele det 
lokale kraftnettet på øya er på 230 V. Grunnet den  lave befolkningen, og det faktum at øya  ikke er 









Produksjonen  fra dieselaggregatene på Givær  for  året 2013  er presentert  i  figur 8.1.  Som  figuren 
viser følger produksjonen og forbruket på Givær den nasjonale trenden ganske godt, med unntak av 
sommerperioden der det er en  tydelig  topp. Dette kan  sannsynligvis  skyldes økt beboermasse om 
sommeren, som følge av turister og fritidsboligbrukere. Sommerperioden er tradisjonelt en periode 
av  året  der  forbruk  og  produksjon  av  elektrisk  effekt  i  Norge  er  på  sitt  laveste.  Bortsett  fra  de 
sesongbaserte  trendene  er også de  klassiske  toppene  i  sammenheng med høytidene påske og  jul 
representert i grafen. Påske og jul var i 2013 de periodene av året med det høyeste forbruket. 
8.1.1. Aggregatene	på	Givær	
Informasjon om  kraftsystemet og aggregater på Givær er  innhentet  fra  samtaler over e‐post med 
leder for distribusjonsnettet  i Nordlandsnett, Hans Vidar Torbergsen den 17.02.2014. Kraftsystemet 
på Givær forsynes, som nevnt, ved hjelp av dieselaggregater. Det er installert to dieselaggregater på 
øya, med  installert effekt på 77 kVA og 120 kVA. Det ene aggregatet  fungerer som reserve  for det 
andre ved en eventuell stans. Det er det minste aggregatet som står  for størstedelen av driften på 











120 000  for den minste dieselgeneratoren  [52]. Den  tekniske  levealderen  for et dieselaggregat er 




til  70  000  timer. Det  årlige  timeantall  på  generatoren  bestemmes  ut  fra  den  nåværende  relative 





Kostnadene  for  produksjonen  henger  tett  sammen  med  forbruket  på  Givær,  grunnet  den  høye 









































Forbruksdata  som  er  kjent  for Myken  er  av  svært  lav  oppløsning.  Antagelser  og  beregninger må 
gjøres, slik at simuleringer og beregninger kan gjøres med forbruksdata med oppløsning på én time. 
Høyoppløselig  forbruksdata vil gi mer nøyaktige beregninger av vindkraftpenetrasjon og  langsiktige 
marginalkostnader.  Dimensjonering  av  enheter  i  kraftsystemet  vil  også  bli  mer  nøyaktig. 
Forbruksdata  for  Myken  med  oppløsning  på  én  time  estimeres  ved  å  benytte  øya  Givær  som 
referanseområde.  
Estimeringen  av  timesforbruket  på  Myken  gjøres  ved  å  speile  timesforbruket  på  Givær  over  til 
forbruk  på Myken. Dette  gjøres  ved  å  bruke  forholdet mellom månedsforbruket  på  de  to  øyene. 












Figur  9.1:  Figuren  viser  forbruksdata  for Myken  i  årene  2011‐2013,  og Givær  i  2013.  Forbruksdata  fra Givær  har  en 
oppløsning på 1 dag, og er representert ved den mørkegrønne og mer varierende linjen. 
  2011  2012 2013 Gjennomsnitt
Januar  3,63  3,09 3,19 3,30
Februar  3,97  3,55 3,43 3,65
Mars  3,20  2,61 2,81 2,87
April  3,60  3,21 3,01 3,27
Mai  3,48  2,75 3,55 3,26
Juni  3,41  2,87 3,32 3,20
Juli  2,63  2,82 2,83 2,76
August  3,08  3,46 3,41 3,32
September  2,90  3,06 3,21 3,06
Oktober  2,55  2,76 2,64 2,65
November  1,89  2,09 2,06 2,02










Når proporsjonalitetsfaktorer  for  forholdet mellom  forbruk på Myken og Givær  for hver måned er 
beregnet, kan det endelige estimatet for timesforbruk over året på Myken beregnes. I figur 9.2 er det 
estimerte dagsforbruket som fremkommer ved den beskrevne metoden presentert. I simuleringene 









I oppgaven vil det  fokuseres på valg mellom  tre alternative scenarioer  for nettilknytning eller  lokal 
energiproduksjon. Det vil i den sammenheng gjøres beregninger for hver av alternativene for å finne 
det  beste  alternativet  ut  fra  et  lønnsomhetsperspektiv.  For  å  gjøre  dette må  det  defineres  noen 
økonomiske rammer for prosjektet.  
10.1. Inntekter	






må  forholde seg  til netteieren som kraftleverandør. Dette er  ikke ensbetydende med at netteieren 
kan sette så høye priser som mulig  for å  legge regningen  for  lokal produksjon over på kundene på 
øya. NVEs  regulering av nettselskaper  [6] setter krav  til netteierens  inntektsrammer,  for å sikre en 
fornuftig drift av monopolmarkedet. Økte kostnader  for netteieren vil derfor bli  forskjøvet over på 
alle  kundene  til  netteieren,  også  kunder  utenfor  øya,  fordi  netteieren  er  pliktig  til  å  tilby  ikke‐
diskriminerende priser til alle kunder av samme kundegruppe i konsesjonsområdet [54].  
10.1.1. Nettleie	
Nettleie  er  prisen  kunden må  betale  til  netteieren  for  å  overføre  elektrisitet  fra  energikilden  til 
punktet der elektrisiteten benyttes. Det er altså  ikke prisen for strømmen, men kostnadene knyttet 
til  å  transportere  strømmen  til  kunden. Nettleien  består  av  et  fastledd  og  et  variabelt  ledd,  som 
beskrevet i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer, § 14‐2  [54].  Som beskrevet  i  forskriften  skal de  variable  kostnadene  i nettleien  reflektere 




vil kundene være nødt  til å handle kraft gjennom netteieren  [8]. Kundene vil  i dette tilfellet betale 





kundene  på  Myken  være  frie  til  å  velge  blant  kraftleverandørene  som  tilbyr  salg  av  kraft  i 
konsesjonsområdet [57].  
Inntektene vil  i diesel‐ og hybridscenarioet avhenge av områdeprisen på Nord Pool Spot,  i tillegg til 
tilleggsavgiften  fra  nettselskapets  side.  For  videre  analyser  vil  det  antas  at  tilleggsavgiften  fra 
nettselskapets  side vil holdes konstant og  lik dagens verdi  for minimum de neste 20 årene. Dette 
betyr at avgiften antas å endre seg med konsumprisindeksen.  
Figur 10.1 viser at kraftprisen i området de siste 15 årene har svingt mye fra år til år [58]. Kraftpriser 
avhenger  av  mange  variabler,  slik  som  temperatur,  nedbørsmengder,  import/eksport  av  kraft, 
kraftsituasjoner  i Sverige/Danmark/Finland, osv. På bakgrunn  i figuren er det vanskelig å gjøre gode 
antagelser for hvordan kraftprisen vil bevege seg i fremtiden. For videre analyser er det derfor antatt 











i  Norge  og  Sverige  er  pliktet  å  kjøpe  disse  sertifikatene,  og  legger  prisen  for  sertifikatene  inn  i 






































Det  statlige  foretaket  Enova  er  opprettet  for  å  øke  utbygging  og  omlegging  av  energisystemet  i 
Norge, og eies av Olje‐ og Energidepartementet. Enova ønsker å støtte fremtidsrettede og innovative 
energiløsninger. Dersom  scenarioet  som omfatter utbygging av vindkraft og  solkraft  for å drifte et 
selvforsynt  kraftsystem  tilfredsstiller  Enovas  krav  til  innovativ  utbygging  av  fornybar  kraft,  kan 
investeringsstøtte bli aktuelt. Det er  likevel  ikke antatt at det vil eksistere noen  form  for  støtte  til 
hybridsystemet fra Enova under simuleringer og beregninger. 
10.2. Investeringskostnader	
Investeringskostnader  er  alle  kostnader  knyttet  til  planlegning  og  utbygning  av  et  prosjekt. Dette 





For  vindkraft  har  NORWEA  og  Energi  Norge  gjort  estimater  for  investeringskostnader  for 
vindturbiner, basert på europeiske installasjoner. Disse er nærmere presentert i figur 10.3. 
Totale  investeringskostnader  for  moderne  vindturbiner  koster  i  området  11‐12  MNOK/MW.  For 























På  Myken  er  det  allerede  plassert  en  dieselgenerator  med  installert  effekt  120  kW.  I  
dieselscenarioet  er  det  antatt  at  det  vil  være  påkrevd  å  installere  minimum  én  ytterligere 
dieselgenerator  for  å  sikre  forsvarlig  forsyningssikkerhet  for  kundene  på  Myken.  Denne 
dieselgeneratoren må kunne dekke maksimalt forbruk på Myken, og dimensjoneres heretter. I tillegg 
til selve dieselgeneratoren, vil det være nødvendig å investere i annet nødvendig utstyr. Den største 
antatte  utgiften  i  form  av  ekstrautstyr,  forventes  å  være  investering  av  dieseltank. 
Investeringskostnader  vil  hentes  inn  fra  leverandører  av  dieselgeneratorer  og  utstyr  til 
dieselgenerator. 
10.3. Driftskostnader	
Driftskostnader er kostnader knyttet  til den daglige driften og  forsikringer av  installasjoner. Denne 
kostnadsposten inkluderer årlige serviceprogrammer, reparasjoner av utstyr, osv.  
10.3.1. Driftskostnader	for	vindkraft	
For vindturbiner oppgir NORWEA og Energi Norge driftskostnader  for vindturbiner  til  typisk å  ligge 
mellom  12  og  18  øre/kWh,  som  i  kraftproduksjonssammenheng  er  en  lav  driftskostnad.  Dette 
kommer selvfølgelig av at energibæreren som benyttes til vindkraftproduksjon, vinden, er gratis. Til 
tross  for  lave  driftskostnader  av  vindturbinen,  vil  eieren  av  et  vindkraftverk,  grunnet  høye 
investeringskostnader, være avhengig av en høyere kraftpris enn driftskostnad for at kraftverket skal 














Figur 10.3: Prisutvikling avgiftspliktig diesel og den  totale konsumprisindeksen  i Norge  fra  januar 1994  til  januar 2014 
(240 mnd). 
Dieselprisen har de siste 20 årene opplevd en gradvis økning, se figur 10.3. [66]. Tallene fra SSB viser 























































Nåverdimetoden  baserer  seg  på  å  diskontere  alle  fremtidige  inntekter  og  kostnader  til  dagens 
verdinivå. Ved  å  gjøre  dette  for  flere  prosjekter  kan man  evaluere  de  ulike  prosjektene  opp mot 
hverandre  for  å  bestemme  hvilket  prosjekt  som  er  mest  lønnsomt.  Et  prosjekt  defineres  som 
lønnsomt dersom nåverdien av prosjektet er positiv. For å gjøre de nødvendige beregningene for en 
nåverdiberegning må det fastsettes avkastningskrav på  investeringen. Avkastningskravet vil normalt 
settes  lik den påkrevde  avkastningen  for prosjekter med  risiko  av  samme  karakter  som  gjeldende 
prosjekt.  Levetiden  for  prosjektet  er  dessuten  en  viktig  faktor  i  regnestykket.  Nåverdien  av  et 
prosjekt beregnes ved 
 









Langsiktige  marginale  energikostnader,  også  kalt  Levelized  cost  of  energy,  eller  LCOE  uttrykker 
kostnaden pr enhet produsert energi fra en produksjonsenhet over enhetens totale levetid. LCOE blir 
beregnet som forholdet mellom nåverdien av alle kostnader i løpet av enhetens forventede tekniske 
levealder,  inkludert  investeringskostnader,  drift‐  og  vedlikeholdskostnader,  skatter  og  avgifter, 
forsikringer,  osv.,  og  nåverdien  av  enhetens  forventede  produksjon  av  energi  i  ܹ݄݇  gjennom 
enhetens totale forventede levealder. [68], [69], [70] 
På  denne måten  kan man  finne  en  slags  gjennomsnittlig  pris  pr  enhet  energi  produsert  for  den 
aktuelle enheten. ܮܥܱܧ defineres som 
  ܮܥܱܧ ൌ ܰåݒ݁ݎ݀݅ ܽݒ ݐ݋ݐ݈ܽ݁ ݈݁ݒ݁ݐ݅݀ݏ݇݋ݏݐ݊ܽ݀݁ݎ ሾ݇ݎሿܰåݒ݁ݎ݀݅ ܽݒ ݐ݋ݐ݈ܽ ݈݁ݒ݁ݐ݅݀ݏ݌ݎ݋݀ݑ݇ݏ݆݋݊ ሾܹ݄݇ሿ  (22)  
 





produksjonsenhets  levetid  kan  virke  kontraintuitivt,  da diskontering  vanligvis  kun  gjøres  for  reelle 
kontantstrømmer.  Det  er  likevel  slik  at  produksjonsenhetens  eneste  økonomiske  funksjon  er  å 
produsere  fleste mulige  enheter  energi  som  selges  for  en  viss  pris.  Denne  årlige  inntekten,  som 




Myken,  selv  om  sjøkabelen  ikke  er  en  produksjonsenhet  i  seg  selv.  Dersom man  antar  at  lokal 
produksjon av energi uteblir i fremtiden, vil det likevel være slik at all elektrisk energi som forbrukes 
på Myken  vil måtte  gå  gjennom  sjøkabelen.  LCOE  for  sjøkabelen  vil  derfor  være  dekkende  for  å 
beskrive kostnaden per energienhet som er overført til Myken. 





Ved  å  minimere  LCOE  for  hybridsystemet  bestående  av  vindturbin  og  dieselgenerator,  kan  den 
optimale  størrelsen på den  installerte  vindturbinen bestemmes. Med  vindturbinstørrelse, menes  i 
denne sammenheng den nominelle effekten til vindturbinen. Når nåverdien av alle kostnader knyttet 
til kraftsystemet(investeringer, montasjearbeid, forarbeid, alternativkostnader, driftskostnader, osv.) 
og den  totale  forventede  kraftproduksjonen  fra  kraftsystemet  i  systemets  forventede  levealder er 
kjent, beregnes LCOE ved (22).  
Det må gjøres en del antagelser og forenklinger for at dette skal være mulig. 
‐ Det  antas  at  effektproduksjon  fra  vindturbinen  benyttes  i  så  stor  grad  som  mulig. 
Dieselgeneratoren vil supplere med effekt, hovedsakelig,  i perioder der effektproduksjonen fra 
vindturbinen ikke er tilstrekkelig til å dekke hele kraftforbruket på Myken. 
‐ Det  tilskrives  ingen verdi på overflødig kraftproduksjon  fra vindturbinen. Dette er energi  som 
dumpes i perioder der kraftproduksjonen fra vindturbinen overstiger kraftforbruket på Myken.  















forventede  levetiden  til dieselgeneratoren  i hybridsystemet  forventes å være 10 år, uavhengig 
av  om  vindturbinen  har  nominell  effekt  25  eller  250  kW.  I  virkeligheten  vil  en  reduksjon  i 
vindturbinstørrelse  føre  til  et  større  trykk  på  dieselgeneratoren,  og  dermed  redusere  den 




blitt gjort simuleringer under antagelsen om at det  investeres  i én dieselgenerator á 275 kW, som  i 
de andre simuleringene.  
I optimaliseringsprogrammet vil det heller ikke gjøres unntak rundt investeringskostnadene for andre 
elektrotekniske  komponenter  i  kraftsystemet,  som  lastresistanser,  AC  synkron maskin,  roterende 
omformer  og  batterier.  I  virkeligheten  vil  relevansen  av  å  inkorporere  de  nevnte  komponenter 









Energiloven  spesifiserer  hvilke  krav  som  stilles  til  nye  kraftverk  og  eksisterer  for  å  sikre  at  nye 
kraftverk av en viss størrelse og karakter går gjennom en tilstrekkelig prosess for å sikre kvalitet på 
utbygging og drift og dessuten tilstrekkelig vern av miljøet. Det går frem av energiloven av 1990, § 3‐
1  at  ”anlegg  for  produksjon,  omforming,  overføring  og  distribusjon  av  elektrisk  energi  med  høy 




direkte  til  lavspentnettet  (<  1000 V),  skal  ikke  konsesjonsbehandles  i  henhold  til  energiloven. Den 
formelle  behandling  vil  her  bestå  av  en  byggesak  og  eventuelt  en  plansak  etter  plan‐  og 
bygningsloven i den berørte kommune.” 
Som tidligere nevnt ligger det til høring på Stortinget et lovforslag om å gjøre effekt på installasjoner 




Plan  og  bygningsloven  fastslår  at  det  for  større  bygge‐  og  anleggsarbeider  skal  utarbeides 





vindkraftverk. Det  finnes  likevel også en rekke miljøhensyn som må  ivaretas  før, under og etter en 















hvilke  konfliktområder  som  må  undersøkes  og  kartlegges  av  en  vindkraftprodusent  i  en 
konsesjonssøknad. Uavhengig av om vindkraftverket i det undersøkte hybridsystemet i scenario 3 vil 
være  underlagt  en  konsesjonsplikt,  kan  de  samme  «vanlige»  konfliktområdene  antas  å  gjelde  for 













Denne  oppgaven  vil  ikke  utrede  til  hvilken  grad  de  ulike  konfliktområdene  vil  påvirkes  av  de 
forskjellige  scenarioene. Det  vurderes  likevel  til  at utbygging  av  vindkraft  vil  skape  flere og  større 







drift  også  må  ivareta  hensyn  og  avklares  i  forhold  til  annet  gjeldende  lovverk,  slik  som 
kulturminneloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven. [72] 
11.5. Økonomiske	rammer	og	betingelser	
Ved  utbygging  av  vindkraftverk  vil  det  normalt  stilles  krav  til  de  økonomiske  rammene  og 
betingelsene rundt utbyggingen. Disse økonomiske betraktningene må inneholde flere punkter. Bl.a. 








Dieselaggregater  som  omdanner  den  kjemisk  bundne  energien  i  det  fossile  brenselet  til  elektrisk 
energi  er  en  svært  moden  teknologi.  Det  finnes  allerede  en  rekke  lokalsamfunn  der 
elektrisitetsproduksjonen  skjer  ved  hjelp  av  dieselgeneratorer.  Dermed  finnes  det  også  flere 
leverandører av det nødvendige utstyret  for slike kraftsystemer.  Investeringskostnadene knyttet  til 
dieselkraftproduksjon er dessuten  relativt  lave. Et  stort nok dieselaggregat  til  å  forsyne Myken  vil 
ikke  være  stort  større  enn  at  det  får  plass på  en  stor biltilhenger, og dermed  gjøre  transport  fra 
fastland ut til Myken enkelt. 
For  en  øy  forsynt  med  elektrisitet  fra  dieselaggregater  vil  ikke  det  fordyrende  leddet  ligge  i 
investeringskostnader, men  i driften og  vedlikeholdet  av  kraftsystemet.  I motsetning  til  fornybare 



















kortvarige strømbrudd  i strømtilførselen til øya. Det må  likevel  investeres  i minimum ett ytterligere 
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dieselaggregat  for  å  sikre  tilfredsstillende  forsyningssikkerhet  på  øya.  I  perioder  der  ett 
dieselaggregat  kan  være  ute  av  drift,  må  det  være  tilstrekkelig  med  alternativer  for  å  drifte 
kraftsystemet  alene.  Ettersom  det  høyeste  kraftforbruket  kan  inntre  på  en  vindstille  dag,  må 
dieselaggregatet  dimensjoneres  slik  at  det  på  egenhånd  kan  håndtere  det  høyeste  forventede 




Som  nevnt  tidligere  anslås  den  tekniske  levetiden  for  et  dieselaggregat  til  70  000  timer  drift, 
tilsvarende ti års drift på Myken dersom dieselaggregatet er eneste kilde til kraftproduksjon.  















prisen  på  avgiftspliktig  diesel  de  siste  20  årene  har  opplevd  en  årlig  gjennomsnittlig  prisvekst  på  
3,8 %. På samme tidsrom har den totale konsumprisindeksen hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på 
2,0 %. Det antas videre  i oppgaven at anleggsdiesel vil oppleve en årlig prisvekst på 3 %. Det beste 
estimatet  for  dagens  pris  vil  være  prisen  Nordlandsnett  AS  betalte  for  dieselen  den  14.1.2014. 
Nordlandsnett AS måtte da betale en pris på 8,19 kr/l inkl. mineraloljeavgift.  
Det må også gjøres estimater for virkningsgrad på dieselgeneratorene. På bakgrunn av informasjonen 





nedre brennverdi  for diesel og  virkningsgrad på Myken,  kreves  forbrenning av omtrent 200 000  ݈ 





De  årlige  servicekostnadene  i  form  av  oljeskift,  filter,  maling  og  småreparasjoner  antas  for 
enkelhetens  skyld  å  være  sammenliknbare med  kostnadene på Givær  (kr  61 000). Grunnet  større 
installert effekt vil denne kostnaden sannsynligvis kunne ligge litt i overkant av den i Givær. Det antas 




















60  år,  og  ble  installert  i  1965  (49  år  gammel  i  2014),  vil  det  være  naturlig  å  vurdere  å  legge  ny 
sjøkabel på nåværende  tidspunkt. Den eksisterende  sjøkabelen kan  likevel vise  seg å holde  lenger 
enn  hva  som  er  forventet.  Det  må  derfor  gjøres  vurderinger  basert  på  forsyningssikkerhet  og 





visuelle  påvirkningene  på  lokalsamfunnet  på  Myken  minimale.  Myken  vil  igjen  bli  forsynt  med, 
nesten utelukkende,  fornybar vannkraftenergi  fra  fastland, og sjøkabelen vil  fungere som en svært 













Etter  samtaler med  driftssjef  Thor Magne Hoff  i  Rødøy‐Lurøy  Kraftverk  AS,  nettselskapet  som  er 
ansvarlig for levering av kraft til Myken, foreligger det erfaringstall fra bransjen for kostnader knyttet 
til  utbygging  av  sjøkabler  på  omtrent  kr  1 500  pr meter  sjøkabel. Denne  prisen  inkluderer  kabel, 
utlegging og  sikringsarbeid. Avstanden  fra Myken  til Gjesøya, hvor den eksisterende  sjøkabelen er 
tilkoblet, er på 25,2 km. Dette medfører en kostnad for ny sjøkabel på omtrent kr 37 800 000.   



















helt  år med  kontinuerlig  overføring  tilsvarer  dette  effekttap  på  21	900	ܹ݄݇. Med  en  forventet 
kraftpris på 35 øݎ݁/ܹ݄݇ tilsvarer dette en årlig kostnad på nesten 8	000	݇ݎ. 
De  beste  estimatene  for  driftskostnader  kommer  i  dag  fra  Helgelandskraft  sine  estimater  for 
driftskostnader for ny sjøkabel til Gåsvær. Helgelandskraft søkte for første gang i 2012 om fritak for 







de  totale  driftskostnadene  som  er  antydet  fra  Helgelandskraft  AS.  Driftskostnadene  tilknyttet 
effekttap  i  sjøkabelen  vurderes  som  neglisjerbare  i  forhold  til  denne  kostnaden. Det  er  dessuten 



















nødvendig å sammenlikne Myken med øya Givær, der  timesverdier  for  forbruk/produksjon 
er kjent. Det antas at elektrisitetsforbruket på Myken til enhver tid er proporsjonalt skalert 




gjennomsnittlig  forbruk pr  time  i  løpet  av måneden hvor denne målingen  gjøres,  vil  være 
tilsvarende like på Myken som på Givær. 
 
På Givær  er  det maksimale månedlige  forbruket  som  registreres  i  2013  på  28 000  kWh  i 
november  2013.  Dette  gir  et  gjennomsnittlig  timeforbruk  på  39  kWh.    Samtidig  er  den 
høyeste timeproduksjonen i dieselaggregatene i løpet av året registrert den samme måneden 
på 54 kWh. Dette gir et forhold, 
߶ ൌ 5439 ൌ 1,4 
På Myken  er  det  høyeste målte månedsforbruket  i  perioden  2011‐2013  på  95 000  kWh  i 
januar 2011. Dette gir et gjennomsnittlig timeforbruk på 128 kWh. Dersom forholdet mellom 
maksimalt  timeforbruk  og  gjennomsnittlig  timeforbruk  fra  tallene  på Givær  benyttes  som 
sammenlikning gir dette et maksimalt timeforbruk på  
 
ܧ୫ୟ୶ଵ	௧௜௠௘ ൌ 128 ∙ ߶ ൌ 128 ∙ 1,4 ൌ 0,18	ܯܹ݄ 
 









selskap  som  arbeider  med  kraftsystemer  basert  på  kombinasjonen  av  vind  og  diesel  og 
styringssystemer til disse [75]. Danvest anbefaler at den installerte effekten på vindturbiner i 
et hybridsystem er 130‐150 % av den installerte effekten til dieselgeneratorene [76]. Dette vil 








5. Dieselaggregatene  i et vind/diesel‐kraftsystem vil operere  i mindre grad enn et kraftsystem 
som  er  basert  utelukkende  på  dieselaggregater.  Driftskostnadene  vil  derfor  bli  lavere  for 
dieselgeneratorene  i hybridsystemet. Levetiden til dieselaggregatene vil også forlenges som 
følge  av  den  høye  vindpenetrasjonen,  med  en  antatt  levetid  opp  mot  20  år  [78]. 
Driftskostnadene antas å reduseres proporsjonalt med penetrasjonen av vindkraft  i  forhold 




























Figur  12.1:  Figuren  viser  skisse  over  det  analyserte  hybridkraftsystemet  på  Myken.  Hybridsystemet  er  avbildet  i  en 
spesifikk situasjon, der systemet forsynes med aktiv effekt fra både dieselgenerator og vindgenerator.  
Investeringskostnad for batterier, lastkontrollenheter, roterende omformer og styringssystem er 
komplekse  kostnader  som  er  vanskelig  å  estimere.  Leverandører  av  systemene  krever  god 
kjennskap  til  det  eventuelle  kraftsystemet  før  det  kan  estimeres  konkrete  kostnader.  De 





De  totale  investeringskostnadene  vil  inkludere  alle  kostnader  i  forbindelse med  frakt,  arbeid  og 
kjøpskostnad  for  både  vindturbin,  dieselgenerator,  batterier,  lastkontrollenheter,  omformer  og 
styringssystem  for kraftsystemet. Det antas at det må  investeres  i det  samme dieselaggregatet og 
komponenter  til  dette,  som  i  dieselscenarioet.  Som  utgangspunkt  for  simuleringer  og  analyser  av 
hybridsystemet vil det antas at det investeres i vindturbinen WTN250, levert av Wind Energy Nordic, 
ettersom  det  er  gitt  gode  prisestimater  for  den  spesifikke  vindturbinen  og  kostnader  knyttet  til 




der  infrastrukturen  til  lands  er  dårlig,  og  store  deler  av  terrenget  er  uhåndterlig  for  landgående 
kraner. I den forbindelse er det undersøkt om vindturbinen kan heves ved hjelp av kraner plassert på 
lektere  i sjøen.  I denne oppgaven  legges det  ikke føringer for hvor den eventuelle vindturbinen bør 
plasseres. Bruk av kraner fra sjøen vil  likevel sette krav til en viss nærhet til strandlinjen. Det er for 
videre undersøkelser antatt at det er mulig å gjennomføre installasjonen av vindturbinen ved hjelp av 
kraner plassert på  lektere. Priser for  leie av  lektere, kraner og slepebåter for  lekterne er hentet fra 
Nordic Crane Trondheim AS [79]. 
Vindturbinen WTN250  leverer elektrisk effekt  ved 400	ܸ  spenning. Det  vil derfor  være nødvendig 
med  en  transformator  som  kan  redusere  spenningen  fra  vindturbinen  for  å  komplimentere med 



















Transformator (400/230 V)  ܵ ൌ 315 ܸ݇ܣ 55 000
   
Dieselgenerator   ܵ ൌ 275 ܸ݇ܣ 390 000
Dieseltank  ܸ ൌ 10 000 ݈ 120 000
Frakt og montering    100 000
   
Batterier  ܭܽ݌ܽݏ݅ݐ݁ݐ ൌ 40 ܹ݄݇ 50 000
DC‐maskin  ܲ ൌ 100 ܸ݇ܣ 250 000
Synkrongenerator  ܲ ൌ 100 ܸ݇ܣ 250 000




Tabell  12.5:  Tabellen  viser  oversikt  over  de  antatte  investeringskostnadene  i  forbindelse  med  scenario  3.  Pris  på 





Driftskostnadene  for  scenario  3  vil,  som  investeringskostnadene,  fordele  seg  over  vindturbinen, 
dieselaggregatet og de andre kraftelektroniske komponentene i kraftsystemet.  





småreparasjoner,  service  og  daglig  drift,  i  tillegg  til  et  variabelt  ledd  som  stort  sett  avhenger  av 
dieselforbruket. Dieselforbruket vil avhenge av hvor stor vindkraftpenetrasjonen i kraftforbruket blir, 































Det  er  utført  nåverdiberegninger  og  beregninger  av  ܮܥܱܧ  for  de  ulike  scenarioene.  For 
nåverdiberegningene  er  det  benyttet  en  kalkulasjonsrente  på  5  %.  Det  er  dessuten  antatt  at 
kraftsalget fra nettselskapet vil holdes konstant  i alle år fremover, med en kraftpris som endrer seg 
med konsumprisindeksen. Det er knyttet en rekke antagelser  til  investerings‐ og driftskostnader av 






Tabell  13.1:  Tabellen  viser  beregnede  netto  nåverdier  for  de  ulike  prosjektene  der  en  kalkulasjonsrente  på  5  %  er 












Tabell 13.2: Tabellen viser  langsiktige marginalkostnader  for energiproduksjon/energioverføring  i hver av scenarioene. 








Vindrosen  i  figur 13.1 viser de dominerende vindretningene og vindhastighet  fordelt på  forskjellige 
himmelretninger.  Vindrosen  er,  i  likhet  med  vinddatamaterialet,  hentet  fra  eklima.met.no.  Slik 




Figur  13.1:  Figuren  viser  vindrose  og  forklaring  av  vindrose. Vindrosen  er  hentet  fra  eklima.met.no,  og  er  basert  på 
observasjoner på den meteorologiske bakkestasjonen på Myken de siste 10 år. 
13.3. Årsmiddelvind	fra	andre	kilder	




Rapporten  estimerer  en  årsmiddelvind  i  80m  høyde  på  9,2 ݉/ݏ  på  Vardøya  i  Træna  kommune. 
Målingene er utført 59,5 meter over bakkenivå, omtrent 20 km sør‐sørvest for den meteorologiske 





I  2009  utførte  Kjeller  Vindteknikk  på  oppdrag  for  NVE  en  landsdekkende  kartlegging  av 






bakkenivå  på Myken. Her  gjøres  det  utgangspunkt  i  de  observerte målingene  i  10 m  høyde  over 







For  å  gjøre  beregninger  for  årlig  produksjon  fra  en  vindturbin  på  Myken,  må  det  gjennom 









å  beskrive  Weibulldistribusjonen  til  de  observerte  vindhastighetene  [28].  Ved  disse  funksjonene 
finnes  skalerings‐  og  formfaktor  for  de  observerte  vindhastighetene  til  henholdsvis  ܣ ൌ 9,04  og 
ܤ ൌ 1,97. Fordelingen vil følge observasjonene av daglige gjennomsnittlige vindhastigheter som vist i 
figur 13.3. Histogrammet  som viser observasjonene av daglige gjennomsnittlige vindhastigheter på 
Myken  gjennom  10  år,  er  delt  opp  i  intervaller  på  0,5  ݉/ݏ.  Som  vist  i  figuren  vil  ikke 
Weibullfordelingen følge de observerte verdiene helt nøyaktig. Weibullfordelingen blir derfor kun et 
estimat  på  hvordan  vindens  sannsynlighetsfordeling  ser  ut,  og  vil  ikke  gi  helt  nøyaktig 
produksjonsestimater for en vindturbin.  
 
























Tabell  13.3:  Tabellen  viser  skalerings‐  og  formfaktor  fo  hver  av  månedene  i  året.  Målingene  er  basert  på  daglige 
gjennomsnittsmålinger av vinden i løpet av dagen for de ti siste årene, hentet fra eklima.met.no. 
13.6. Årlig	produksjon	fra	vindturbinen	WTN250	








ܣܧ ௐ்ܲேଶହ଴ ൌ 801,9	ܯܹ݄ 
13.6.2. Månedlige	og	akkumulert	årlig	vindkraftproduksjon	
Som  beskrevet  i  kapittel  5.6.4  kan  årsproduksjonen  beregnes  som  summen  av  månedlige 
produksjoner.  Ved  hjelp  av  (13)  har  de  månedlige  produksjonene  blitt  beregnet.  Verdiene  er 
presentert i tabell 13.4 
Den årlige produksjonen blir deretter beregnet ved (14): 






Måned  MEP [MWh]  Forbruk Myken  Differanse 
Januar  92,8  85,5  + 7,3 
Februar  78,8  80,3  ‐ 1,5 
Mars  78,8  79,5  ‐ 0,7 
April  54,8  68,3  ‐13,5 
Mai  56,6  48,4  + 8,2 
Juni  41,9  37,6  + 4,3 
Juli  42,9  44,0  ‐ 1,1 
August  40,9  44,1  ‐ 3,2 
September  58,1  40,8  + 17,3 
Oktober  79,8  52,0  + 27,8 
November  86,2  49,7  + 36,5 
Desember  96,1  63,0  + 33,1 
       
SUM  807,8  693,2  + 114,6 
Tabell  13.4:  Tabellen  viser  månedlige  estimerte  produksjoner  beregnet  ved  å  estimere  Weibulldistribusjonen  for 
observasjoner  av  vindhastigheten  i  hver  av  månedene.  I  tabellen  er  også  det  gjennomsnittlige  forbruket  i  hver  av 
månedene de  siste  tre årene presentert. Kolonnen  til høyre viser differansen mellom produsert og  forbrukt energi pr 
mnd. 
13.7. Resultater	scenario	1:	Dieselscenarioet	
Ved å bruke  (21) kan den endelige nåverdien av scenario 1  fastslås. Her er det antatt en  fast årlig 
kostnad til drift og vedlikehold, utgifter til diesel med en prisforventning som beskrevet  i 10.3.2, og 





ܰܰ ௞ܸ௢௦௧௡௔ௗ௘௥ ൌ െ݇ݎ	20	300	000 












ܰܰ ௞ܸ௢௦௧௡௔ௗ௘௥ ൌ െ݇ݎ	49	400	000 
ܰܰ ௜ܸ௡௡௧௘௞௧௘௥ ൌ 7	700	000 
ܸܰܰ ൌ െ݇ݎ		41	700	000 
For å sammenlikne de ulike scenarioene med ulike levetider, beregnes også ܮܥܱܧ for den overførte 




For scenario 3 er det nødvendig å presentere  flere  resultater enn  for de andre scenarioene. Dette 
kommer  av  at  scenarioet  omfatter  flere  beregninger,  spesielt  når  det  kommer  til  energi  fra 
vindturbinen.  Dessuten  er  vindteknologi  og  vindkraft  høyt  vektlagt  i  oppgaven.  Det  vil  også 
presenteres  resultater  for  å  beskrive  hvordan  vindkraftproduksjon  vil  bidra  til  å  redusere 
dieselforbruket, og hvordan batterier vil spille en rolle i systemet. 
13.9.1. Vindkraftproduksjon	‐	Utnyttelse	og	penetrasjon	
Simuleringer  av  vindkraftproduksjon  fra  vindturbinen WTN250  av Windtechnik Nord,  viser  at  den 
gjennomsnittlige  vindkraftproduksjonen  i årene 2004‐2013  ville  vært 857 MWh. Dette  tilsvarer en 
gjennomsnittlig  kapasitetsfaktor  på  40  %,  og  en  brukstid  på  3500  timer.  Dette  er  forutsatt  en 
tilgjengelighet for vindturbinen på 100 %. 






















2004  843  445 64 %  53 % 
2005  844  454 66 %  54 % 
2006  815  451 65 %  55 % 
2007  915  470 68 %  51 % 
2008  882  467 67 %  53 % 
2009  905  484 70 %  54 % 
2010  803  439 63 %  55 % 
2011  917  480 69 %  52 % 
2012  878  487 70 %  56 % 
2013  772  427 62 %  55 % 
       
Snitt  857  460 66 %  54 % 
Tabell  13.5:  Tabellen  viser  resultater  for  vindkraftproduksjon og  vindkraftpenetrasjon  for  årene  2004‐2013 basert på 
vinddata med oppløsning på 6 timer fra den meteorologiske bakkestasjonen på Myken. 
13.9.2. Vindkraftpenetrasjon	avhengig	av	tidsoppløsning	på	vinddata	
Ettersom vinddata  fra Myken kun er kjent med en oppløsning på 6  timer, var det  interessant å se 
hvordan vindkraftpenetrasjonen ville påvirkes dersom vinddata var kjent i oppløsning på 10 minutter. 
For 2012 er det derfor blitt utført beregninger av vindkraftpenetrasjon og vindkraftproduksjon med 











2012  878  487 70 %  56 % 














Beregningene,  illustrert  i  figur 13.4 viser at vindkraftpenetrasjonen øker fra 13 % til over 75 %, når 
vindturbinens nominelle effekt øker fra 25 kW til 500 kW.  





Figur 13.5: Figuren viser hvordan den  totale vindkraftproduksjonen  fra en vindturbin av  forskjellig nominell effekt vil 




at  de  totale  langsiktige  marginalkostnadene  for  hybridkraftsystemet  er  minst  ved  bruk  av  en 








Figur  13.6:  Figuren  viser  varierende  LCOE  for  vindkraft, dieselkraft,  samt  kombinasjonen  av  vindkraft og dieselkraft  i 
hybridsystemet. 
 
Figur  13.7:  Figuren  viser  vindturbinavhengig  nåverdi  for  scenario  3.  Simuleringene  baserer  seg  på  antagelsen  om  at 
investeringskostnader  og  utrangeringsverdi  for  vindturbin  er  proporsjonale  med  nominell  effekt.  Driftskostnader 
forutsettes like, uavhengig av nominell effekt. 
13.9.5. Tomgangskjøring	av	dieselgenerator	
Total  tomgangskjøringstid  er  funnet  ved  å  summere  tiden  der  betingelsene  for  tomgangskjøring 





oppløsning  påvirker  resultatene. Resultatene  for  tomgangstid  for dieselgeneratorene,  avhengig  av 
batterilagringskapasitet i hybridsystemet er vist i tabell 13.7. 
Tomgangstimer	ved	ulik	tilgjengelig	batterilagringskapasitet	
Tomgangstimer  0 kWh  5 kWh  10 kWh  15 kWh  20 kWh  50 kWh  100 kWh  1000 kWh
2008  211  24  10 8 12 8  9  10
2012  268  23  9 6 12 8  8  7
2012*  217  44  11 14 11 12  14  9
Tabell  13.7:  Tabellen  viser  antall  tomgangstimer  for  dieselgeneratoren  i  løpet  av  året  for  årene  2008  og  2012  ved 
forskjellige batterikapasiteter  i  systemet. *Resultater  for året 2012 har også blitt beregnet ved å bruke vinddata med 
oppløsning på 10 min fra Vardøya. 
Tilgjengelig  batterikapasitet  i  kraftsystemet  vil  også  påvirke  antall  oppstarter  av  dieselaggregatet, 
energibidraget  fra batteriene og antall utladingssykluser  for batteriene  i  løpet av året. Resultatene 




Antall oppstarter  0 kWh  5 kWh  10 kWh 15 kWh 20 kWh 50 kWh 100 kWh  1000 kWh
2008  256  237  232 218 215 208 195  108
2012  253  235  228 216 208 193 180  83





Energibidrag  0 kWh  5 kWh  10 kWh  15 kWh  20 kWh  50 kWh  100 kWh  1000 kWh
2008  0 911  1527 2413 3355 8468 16458  92844
2012  0 878  1502 2357 3362 8637 16642  95509























2008  0  228  220  213 205  193 187  119
2012  0  233  221  212 208  195 191  127









I  figur  13.8  er  det  også  hentet  ut  to  eksempler  på  hvordan  batteriene  ved  utlading  bidrar  til  å 
redusere  dieselforbruk  og  antall  dieseloppstarter.  Positiv  effekt  på  kurven  tilsvarer  at  batteriet 












Som  et  ledd  i  å  undersøke  om  det  vil  være  mer  hensiktsmessig  å  installere  flere  og  mindre 
dieselgeneratorer i hybridsystemet, istedenfor én dieselgenerator med effekt 275 kVA, har lasten til 












ܰܰ ௞ܸ௢௦௧௡௔ௗ௘௥ ൌ െ25	100	000 
ܰܰ ௜ܸ௡௡௧௘௞௧௘௥ ൌ 5	300	000 





















































































































































Diskusjonen vil  i  første omgang  ta  for  seg behovet  for å  se på alternativer  til dagens eksisterende 








sjøkabelen vil  fungere på et  tilfredsstillende nivå  i mye  lenger  tid. Eventuelle nye  tiltak  for å  sikre 
elektrisitetsforsyning  bør  ikke  gjennomføres  før  det  er  blitt  utarbeidet  estimater  for  hvor  lang 
funksjonell brukstid den eksisterende sjøkabelen har igjen. 
Videre  diskusjon  i  oppgaven  vil  basere  seg  på  videreføring  av  dagens  ordning  med 
elektrisitetsforsyning  av  Myken.  Dette  betyr  at  det  søkes  etter  en  løsning  for  en  situasjon  der 
konsesjonæren  Rødøy‐Lurøy  Kraftverk  AS  er  underlagt  sin  leveringsplikt  til  alle  abonnementer  på 
øya. Dette vurderes som en realistisk  tilnærming, tatt  i betraktning NVE sin behandling av tidligere 
søknader om fritak fra leveringsplikt. Jfr. Helgelandskraft AS sin søknad om fritak fra leveringsplikt til 
Gåsvær,  se  kapittel  8  og  vedlegg  E.  Myken  har  flere  fastboende  mennesker  og  en  større 
næringsvirksomhet  enn Gåsvær. Det  er dessuten  en  sammenliknbar  fritidsboligsituasjon  for de  to 
øysamfunnene. Scenarioene som er undersøkt og diskutert baserer seg derfor på full leveringsplikt til 
alle eksisterende og mulige fremtidige abonnementer. Et av de størst usikkerhetsmomentene rundt 
befolkningen  på  Myken  er  hvorvidt  den  fastboende  delen  kan  forsvinne  innen  kort  tid.  Uten 
fastboende kunder kan nettselskapet i ytterste konsekvens fritas for leveringsplikten til øysamfunnet.  





de  viktigste  bestemmelsesvariablene.  I  et  tilfelle  der  Rødøy  Lurøy  Kraftverk  AS  forsyner  Myken 
utelukkende med  lokalprodusert  kraft,  antas  det  at  kraftkundene mister  sin  rett  til  å  velge  fritt 
mellom  kraftleverandører,  og  at  de  må  handle  strøm  direkte  fra  netteieren  [8].  Det  gjøres 
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oppmerksom  på  at  de  langsiktige  marginale  energikostnadene  alene  ikke  kan  skille  mellom 
lønnsomheten  i  de  ulike  prosjektene,  ettersom  inntektsrammene  er  forskjellig  for  alle  tre 




kan  føre  til  endringer  i  nettleie  for  hele  konsesjonsområdet.  Det  samme  gjelder  prispremiumet 
nettselskapet kan tillegge kraften de selger fra lokalproduserende enheter. Det må forventes at store 
enkeltinvesteringer  kan  gjøre  prisøkninger  nødvendig,  uten  at  det  bryter  med  NVE  sin 
inntektsregulering av selskapet. 
15.2. Scenario	1	‐	Dieselscenarioet	










ܰܰ ௗܸ௜௘௦௘௟ ൌ െ17	460	000	݇ݎ 
Resultatene  viser  at  nåverdien  for  å  forsyne  Myken  med  elektrisitet  ved  hjelp  av 
dieselkraftproduksjon i 10 år, er omtrent den samme som å produsere Myken med elektrisitet i 20 år 
ved hybridsystemet. Med andre ord kan leveringen av elektrisitet opprettholdes dobbelt så lenge for 
omtrent  den  samme  kostnaden.  I  hybridsystemet  vil  dessuten  de  totale  utslippene  som  følge  av 
forbrenning av diesel, være mindre enn utslippet i løpet av 10 år med dieselkraftsystem. 
Det er gjort en del antagelser for utregning av ܮܥܱܧ og ܸܰܰ for scenarioet. Blant antagelsene som 
er  gjort  er  drifts‐  og  vedlikeholdskostnader,  dieselpris  i  fremtiden,  og  kraftforbruk  i  fremtiden. 





Sensitivitetsanalysene  viser  at  parameteren  med  størst  innflytelse  på  det  endelige  resultatet  er 
prisen  for  diesel.  Scenarioet  baserte  seg  på  at  den  årlige  prisveksten  for  diesel  ville  være  
3  %.  Måten  sensitivitetsanalyse  for  dieselprisen  i  fremtiden  er  gjort,  er  ved  å  endre  den 
gjennomsnittlige  prisveksten  for  diesel  i  prosjektets  levetid,  med  opptil  pluss/minus  åtte 
prosentpoeng  rundt  primærscenarioet.  Sensitivitetsanalysen  viser  at  en  økning  i  gjennomsnittlig 
prisvekst på 2 prosentpoeng,  fra 3 %  til 5 %, gir en økt LCOE på 17 %. Samtidig vil en  reduksjon  i 
gjennomsnittlig prisvekst fra 3 % til 1 % føre til en reduksjon i LCOE på ‐14 %. 
Sensitivitetsanalysene viser også at  forbruket av energi på Myken  i prosjektets  levetid har mindre 
innflytelse  på  det  endelige  resultatet  for  scenarioet. Nåverdien  for  prosjektet  vil  selvfølgelig  øke, 
ettersom forbruket av diesel reduseres, og dermed også totalkostnadene. Men enhetskostnaden for 
energi påvirkes  lite av en eventuell reduksjon  i  fremtid kraftforbruk. På samme måte vil heller  ikke 
fremtidige  økninger  i  forbruk  av  energi  påvirke  enhetskostnadene  for  energi  i  tilsynelatende  stor 
grad. 
Service‐ og vedlikeholdskostnader for scenario 1 er små i forhold til de totale kostnadene ved å drive 
kraftsystemet.  Dette  reflekteres  i  sensitivitetsanalysen  av  hvordan  endringer  i  driftskostnader  for 
kraftsystemet påvirker de  langsiktige marginale energikostnadene  lite. Med driftskostnader er det  i 
dette tilfellet ment kostnader for service, drift og vedlikehold, utenom dieselforbruk.  





ܥܱଶ‐utslippet  som  følge  av  å brenne 200.000  ݈ diesel pr  år er  stort, og  vil med dagens  teknologi 
tilsvare  det  årlige  utslippet  fra  over  2000  personbiler  i  Norge.  Økt  utslipp  av  klimagasser,  og 
ytterligere  avhengighet  av  fossilt  brensel  er  stikk  i  strid med Norges  og  EUs  klimapolitiske mål.  I 
tillegg til å bryte med klimapolitiske mål, vil dette medføre lokal forurensning på Myken. Selv om det 
lokale  forurensningsproblemet er  forventet å  være av  liten grad, er  forurensningen antatt å  være 
ikke ønskelig fra både lokale myndigheter og fastboende og fritidsboende på Myken. 












lett  å  stenge  av  i  perioder  avhengig  av  forbruk,  eller  demontere  og  selge,  dersom  utstyr  blir 
overflødig.  Samtidig  har  simuleringer  og  sensitivitetsanalysene  vist  at  en  kraftig  reduksjon  i 
energiforbruk  på  Myken  vil  føre  til  tilsvarende  kraftig  reduksjon  i  dieselforbruk,  men  tilnærmet 
uforandrede  langsiktige marginale  energikostnader.  Risikoen  forbundet med  avhengigheten  av  en 
bosatt befolkning, vurderes derfor som lav for prosjektet. 






En  tilsynelatende  stor  fordel  knyttet  til et  kraftsystem basert på dieseldrift, er den  korte  tekniske 





Det  er  vist  at  dieselkraftprosjektet  vil medføre  store  klimagassutslipp  og  også  føre  til  noe  lokal 
forurensning. Forbrenning av nærmere 200	000	݈ diesel hvert år, tilsvarer utslipp fra nærmere 2	000 
personbiler  i året. Det er vist at prosjektet således må få gjennomslag på tvers av eksisterende mål 
om  kutt  i  forbrenning  av  fossile  brensler  og  økt  fornybar  kraftutbygging.  Dette  blir  vurdert  som 
negative vurderingskriterier for prosjektet. 










Myken enn  ved hjelp  av et dieselkraftsystem. Dieselkraftsystemet  innstilles derfor  ikke  som beste 
alternativ til elektrisitetsforsyning av Myken. 
Det finnes likevel et unntak til denne anbefalingen. Dersom det fra nettselskapets side er forventet at 








Scenarioet  har  vist  seg  å  være  svært  kostbart.  De  langsiktige  marginalkostnadene  knyttet  til 
sjøkabelens overførte energi i dagens pengeverdi funnet til å være 
ܮܥܱܧ௦௝ø௞௔௘௕௘௟ ൌ 3,91	݇ݎ/ܹ݄݇. 
I  likhet med de andre scenarioene vil  ikke  inntektene  fra nettleie kunne være med på å dekke  inn 
disse  kostnadene  dersom  det  fremtidige  kraftforbruket  holdes  på  det  samme  nivået  i  fremtiden. 
Inntektene  i  scenarioet  er mindre  i  forhold  til  de  andre  scenarioene,  ettersom  kundene  vil  være 
tilkoblet det nasjonale kraftnettet og ikke er tvunget til å kjøpe kraft fra netteieren. 








Størstedelen av kostnadsbildet er bundet  i den  innledende kapitalinvesteringen. Det er  ikke vurdert 




Sensitivitetsanalysen  for  scenarioet  viser  at  scenarioet  først  og  fremst  påvirkes  av  forbruket  av 
elektrisk  energi  på  Myken,  noe  som  også  var  forventet.  Dette  kommer  av  at  de  årlige 
driftskostnadene  knyttet  til  prosjektet  er  såpass  lave  sammenliknet med  investeringskostnadene. 
Grunnet  til  at  forbruket  av  energi  på  øya  påvirker  resultatet  såpass  mye,  er  at  de  totale 
investeringskostnadene  fordeles  på  færre  eller  flere  enheter  overført  energi  til  øya.  Fra 
sensitivitetsanalysen  fremkommer det  for eksempel at en  reduksjon  i  forbruk av energi på Myken 
med  20  %  vil  øke  de  langsiktige  marginale  energikostnadene  med  hele  26  %.  Samtidig  vil  en 
tilsvarende økning i forbruk av energi på 20 % medføre en reduksjon i LCOE på 16 %.  
15.3.2. Andre	betraktninger	vedrørende	scenario	2	
Utenom de  verdimessige betraktningene,  vil det også  for  scenario 2  være  andre  aspekter  som  vil 
være utslagsgivende i anbefalingsprosessen.  
I motsetning  til det dieselscenarioet vil  ikke  sjøkabelscenarioet bidra  til økte klimagassutslipp  som 











risiko, med  tanke  på  eventuell  fraflytning  av Myken. Dersom  det  i  fremtiden  verken  vil  eksistere 
fastboende eller noen  form  for næring på Myken, vil nettselskapet ha et bedre utgangspunkt  for å 
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slippe  leveringsplikt  av  elektrisk  energi  til  øya.  I  et  slikt  tilfelle  vil  sjøkabelen  representere  store 
ugjenkallelige kostnader for nettselskapet, og derfor en høy risiko forbundet ved prosjektet. 




Det  er  også  vist  at  den  største  usikkerheten  knyttet  til  scenarioet,  ligger  i  den  lange  tekniske 
forventede  levetiden  til  sjøkabelen.  Usikre  estimater  for  energiforbruk  på Myken  i  fremtiden  vil 
derfor ha stor påvirkning på dagens kostnadsbilde.  








til  et  scenario med ny  sjøkabel.  I motsetning  til dieselscenarioet  vil  vindkraftproduksjonen  i dette 
scenarioet også ha muligheten  til  å motta  elsertifikater,  som derfor  vil øke  kraftsalginntektene  til 
eieren av vindturbinen. Som nevnt er en av betingelsene  for å motta elsertifikater  for ny  fornybar 




installering  av  vindturbinen  i  hybridscenarioet  likevel  vurderes  installert  før  2021,  slik  at  det 
rettmessig  kan  kreve  elsertifikater  for  sin  produksjon.  I  en  slik  situasjon  kan  overflødig 




Nordic  AS.  I  tillegg  til  vindturbin, må  det  investeres  i  dieselgeneratorer med  installert  effekt  på 
minimum  250  kVA.  Levetiden  for  alt  utstyr  er  forventet  å  være  20  år.  De  totale 
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investeringskostnadene  knyttet  direkte  til  vindturbinen  og  montering  av  denne  er  estimert  til 
4	660	000	݇ݎ.  Dette  gir  en  investeringskostnad  på  omtrent  18	500	000	݇ݎ/ܹ݇,  som  er  noe  i 









langsiktige  marginale  energikostnadene  er  likevel  det  klart  billigste,  blant  de  tre  scenarioene. 
Forskjellen  i netto nåverdi for scenario 1 og scenario 3 er også  liten, med tanke på usikkerhetene  i 
beregningene. 
Figur 13.4 som viser hvordan vindkraftpenetrasjonen er avhengig av vindturbinstørrelsen, viser den 




reflekterer  kostnadsendringene  ved  under‐  og  overdimensjonering  av  vindturbinen.  Ved 
underdimensjonering  av  vindturbinen  vil  de  totale  langsiktige  marginalkostnadene  for 
hybridkraftsystemet øke, hovedsakelig som følge av store utgifter til drift av dieselgeneratoren. Ved 








samt  utrangeringsverdien  av  vindturbinen  er  proporsjonale  med  de  kjente  kostnadene  for 
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vindturbinen WTN  250.  Det  er  blitt  vist  for  vindturbiner  at  kostnaden  pr  enhet  installert  effekt 









vurdert  som  relativt  lave høyder,  sammenliknet med andre vindturbiner med  samme eller mindre 
installerte effekt.  
Samtidig bør det gjøres grundigere analyser av hvilke mindre vindturbiner, som kombinert kunne gitt 
en mer optimal  total  installert effekt. Mindre og  flere  vindturbiner  kunne eventuelt også medført 





kan omdirigeres til nytteformål, er ved å  installere  lastresistanser  i varmtvannstankene  i husene på 
Myken.  Slik  kan  effekt  som  vanligvis  ville  blitt  dumpet,  bli  utnyttet  til  nytteformål,  og 
vindkraftpenetrasjonen  i  hybridsystemet  øker.  Mengden  effekt  som  kunne  blitt  overført  til 
varmtvannstankene måtte bli  regulert,  slik at det  ikke  kunne  være  fare  for overoppheting. Denne 
formen  for  dumping  vil  kreve  ytterligere  avanserte  måle‐  og  reguleringssystemer,  og  forhøyede 
investeringskostnader.  
En annen måte å øke vindkraftpenetrasjonen på, ville vært å få opprettet energikrevende industri på 
Myken. Denne  formen  for  industri måtte være svært  fleksibel  til når den skulle bruke energi, eller 
eventuelt ha mulighet til å lagre energi i form i halvfabrikata eller foredlede produkter. Eksempler på 
industri  kunne  vært  sjømatoppdrett  av  arter  som  krever  oppvarmet  vann  eller  bade‐  og 
spafasiliteter.  
I hybridscenarioet er det heller  ikke gjort noen antagelser  rundt hvordan vindkraftpenetrasjonen  i 





det  eksistert  en  mobil‐/nettbrettapplikasjon  som  presenterte  en  god  oversikt  over  det  totale 
energiforbruket  på  øya,  individuelt  energiforbruk,  vindhastighet,  vindkraftproduksjon  og 
vindprognoser. Denne applikasjonen kunne alle strømabonnementer hatt tilgang til.  
Etter  grundig  analyse  av  vindressurser,  forbruksdata  og  kostnader  knyttet  til  vindturbiner  og 
dieselgeneratoren, er en vindturbin med nominell effekt på 250 kW funnet å være nær den optimale 
størrelsen for en vindturbin. Vindturbinen WTN250 fra Windtechnik Nord vil derfor representere et 
tilfredsstillende valg for det spesifikke systemet, dersom vindturbinen kan  integreres  inn  i et stabilt 
og pålitelig styringssystem av øya.  
Resultater for den typiske lasten som dieselgeneratoren vil måtte operere ved i hybridsystemet viser 
at  det  er  et  klart  behov  for  å  øke  antall  dieselgeneratorer  i  hybridsystemet.  Det  er  kjent  at 
dieselgeneratorer ikke bør operere ved laster under 20‐40 % av nominell effekt. For det undersøkte 
hybridsystemet er  funnet en klar overvekt av perioder der  laster  ligger mellom 0‐10 % av nominell 
effekt, og en gjennomsnittlig last på  47 kW. For en iverksettelse av et hybridkraftsystem anbefales 
det sterkt å investere i flere og mindre dieselgeneratorer. Dette vil øke levetiden og effektiviteten til 




prosjektet er  fremtidig energiforbruk av diesel,  forbruk av elektrisk energi på Myken og  fremtidige 
dieselpriser.  Scenario  3  er  derfor  under  sterk  påvirkning  av  flere  parametere  enn  de  andre 
undersøkte scenarioene. Dette  innebærer at scenarioets virkelige økonomiske resultater kan endre 
seg mye  i  forhold  til  det  antatte  utgangspunktet.  Samtidig  kan  dette  representere  en  sikkerhet, 
gjennom å fordele risikoen på flere parametere. 
Som  for  scenario  1,  er  det  dieselprisen  som  viser  seg  å  være  den  aller  viktige  parameteren  i  å 









svært  sterke  indikasjoner  på  at  det  eksisterer  gode  vindkraftressurser  på  Myken,  og  at 





Med  et  vind‐/dieselkraftsystem  vil  Myken  kunne  fungere  som  en  viktig  målestokk  for  andre 
lokalsamfunn og øyer der det kan bli aktuelt med  liknende utredninger etter hvert som nettkabler 
som  forsyner  disse  samfunnene  nærmer  seg  teknisk  levealder.  Systemet  legger  til  rette  for  nøye 
overvåkning  av  produksjon  og  forbruk  av  energi.  Dette  vil  gjøre  det  mulig  å  benytte  et  reelt 
datamateriale  for  modellering  på  senere  tidspunkt.  Datamaterialet  kan  også  være  nyttig  for 
modellering av fullstendig fornybare selvforsynte systemer (vind + hydrogen).  
Levetiden på 20 år for kraftsystemet er mindre enn sjøkabelen, som har en forventet levealder på 50 
år.  Scenarioet  representerer  derfor  et  prosjekt  med  lavere  risiko  for  endringer  i  fremtidig 
forbruksmønster.  I  et  tenkt  tilfelle  der  energiforbruket  øker  vesentlig  i  fremtiden,  kan  systemet 










konsekvensene  må  sannsynligvis  tillegges  de  lokale  miljøpåvirkningene,  nødvendigheten  av 
arbeidende personell,  lokal og global forurensning fra dieselgeneratoren og usikkerheten rundt den 
fremtidige  fastboende befolkningen. Usikkerheten  rundt befolkningsgrunnlaget på Myken vurderes 
som  den  største  negative  siden  ved  hybridscenarioet.  Dette  kommer  av  at  kostnadsbildet  for 






scenarioet  kunne  vise  seg  å  være  en modell  og  database  for  andre  øyer  og  lokalsamfunn,  som 
befinner  seg  i  en  sammenliknbar  situasjon. Myken  som modell  kan  representere  en  teknologisk 
nytenkning  som  kan  tiltrekke  seg  samarbeidspartnere  innen  bedrifter  og  organisasjoner  med 
interesse  for  teknologien  og  fagfeltet,  som  dermed  kan  redusere  de  totale  kostnadene  ved 
prosjektet. Scenarioet vil relativt enkelt åpne for hydrogenproduksjon og hydrogenlagring for å sikre 
et  fullstendig  selvforsynt  lokalsamfunn. Selv om dette  for  tiden er en kostbar  teknologi, kan den  i 
fremtiden vise seg å bli mer aktuell. 
I  beregningene  og  simuleringene  har  all  overflødig  kraftproduksjon  blitt  tilskrevet  null  verdi.  I 
virkeligheten kan tilgang på billig dumpet energi og varme kunne åpne for etablering av industri eller 
virksomheter på Myken. Dette vil  i så  fall peke  i positiv  retning, både  for befolkningen på Myken  i 
form av mulige arbeidsplasser, og for nettselskapet i form av ytterligere omsatt energi. 
De unike mulighetene  til å basere kraftproduksjon på opp mot 70 %  ren,  fornybar vindkraft, og at 
Myken  kan  fungere  som modell  for  andre  lokalsamfunn  er  en  viktig  grunn  til  at hybridscenarioet 
anbefales  som det beste  scenarioet  for  elektrisitetsforsyning  av Myken. Det  trekkes også  frem  at 
nåverdiberegningene  har  gitt  omtrent  likeverdige  resultater  for  hybridsystemet  som 
dieselkraftsystemet.  Dette  betyr  at  øya  kan  forsynes  med  elektrisitet  over  en  dobbel  så  lang 
tidsperiode,  for  omtrent  den  samme  kostnaden.  Resultatene  viser  dessuten  at  LCOE  for 
hybridscenarioet  er  klart  minst  av  de  undersøkte  scenarioene.  Inntektene  vil  samtidig  være  de 
høyeste pr enhet solgte energi, takket være salget av elsertifikater. 




én  måned.  Dette  gjorde  datamaterialet  vanskelig  å  benytte  i  analyser  av  hvordan  lokal 
vindkraftproduksjon kunne forsyne det, til en hver tid, umiddelbare forbruksbehovet på Myken. For å 
muliggjøre  analyser  sammenlikninger  av  vindkraftproduksjon  og  forbruksdata  over  et  år,  var  det 





definert  for  hver  av  de  tolv  månedene  i  året,  for  å  gi  en  så  presis  estimering  som  mulig. 
Fremgangsmåten er vurdert som  tilfredsstillende  for å beskrive et  typisk  forbruksmønster, selv om 
det virkelige forbruksmønsteret sannsynligvis vil være ganske annerledes. For oppgavens hensikt er 
det  likevel  vurdert  å  kunne  gi  tilfredsstillende  datamateriale  for  sammenlikning  med 
vindkraftproduksjonen.  En  viktig  grunn  til  å  hevde  dette  er  at  det  totale  forbruket  ved 
sammenlikningsmetoden er  lik det  reelle  forbruket på Myken. For videre utredning av mulig  lokal 
elektrisitetsforsyning bør det eventuelt gjøres mer nøyaktige målinger av  forbruk på Myken. Dette 
kan gi bedre estimater på kompatibiliteten med vindkraftproduksjon. 
Forbruksdata med oppløsning på én  time  for Givær er kun kjent  for året 2013. Dette datasettet er 
deretter benyttet til å beregne vindkraftpenetrasjon og dieselkraftpenetrasjon for alle årene, 2004‐
2013. Selv om dette er antatt å være  tilfredsstillende  til å beregne de  store mønstrene,  ligger det 
usikkerhet  i til hvilken grad forbruk avhenger av vindhastighet. Dersom det er en sterk avhengighet 
med vindhastighet vil forbruksdata for 2013 være unøyaktig for de andre årene. 
En  av  de  store  ulempene  ved  forbruksdata  for Myken  i  oppgaven,  er  at  disse  kun  er  gitt  for  en 
periode  på  de  tre  siste  hele  årene,  2011‐2013.  Få  observasjoner  fører  til  stor  usikkerhet  rundt 
svingninger  i  forbruk.  Før  eventuelle  utbedringer  for  kraftsystemet  iverksettes  bør  forbruksdata 
lenger tilbake i tid undersøkes i større grad enn det som er gjort i denne oppgaven. Det bør dessuten 
gjøres bedre analyser av  forventet  forbruk  i  fremtiden.  I oppgaven er det blitt antatt at  forbruket  i 
opp til 50 år fremover i tid vil være konstant og likt gjennomsnittet av de siste tre års forbruk. Det vil 
være en overhengende stor sannsynlighet for at dette vil være langt fra sannheten. Selv om det kun 
er  tiden  som  vil  vise  hvordan  forbruket  i  virkeligheten  vil  se  ut,  har  det  blitt  foretatt 
sensitivitetsanalyser  for  å  avdekke  hvordan  endringer  i  fremtidig  forbruk  vil  forandre 
beslutningstakingen  rundt  valg  av  scenario.    Sensitivitetsanalysen  har  vist  at  endringer  i  forbruk  i 
fremtiden… 
15.6. Vindressurs	og	vindkraftestimater	
Vindanalysene  har  benyttet  den  meteorologiske  bakkestasjonen  på  Myken  som  primærkilde  for 
vinddata. Meteorologiske bakkestasjoner med målinger i 10m høyde over bakkenivå vil vanligvis ikke 
kvalifisere  til  å  gi  tilfredsstillende  anslag  for  vindressurser  og  vindkraftproduksjon  i  profesjonelle 
miljøer.  For  å  styrke  vindmålingene  fra  den  meteorologiske  bakkestasjonen  har  vinddata  fra 
profesjonelt vindmålingsutstyr  i 59,5m høyde over bakken på Vardøya  innhentet. Vindmålinger på 
Vardøya  er  gjort  av  Kjeller  Vindteknikk  på  oppdrag  for Nord‐Norsk Havkraft AS  for  estimering  av 





etter sammenlikning med vinddata  fra Vardøya å være  tilfredsstillende  for oppgavens hensikt. Det 




øy  i  nærheten  med  sammenliknbar  geografi.  I  tillegg  viser  data  fra  den  nasjonale 
vindressursundersøkelsen  for NVE  i 2009  [82]  forventede vindhastigheter på Myken mellom 8,0 og 
8,5 m/s.  
Vinddatamaterialet som er  innhentet fra den meteorologiske bakkestasjonen på Myken har en høy 
gjengivelsesprosent,  som  vist  i  tabell  5.1.  Disse  antas  som  tilfredsstillende  til  å  beskrive 
vindressursene  på  Myken  på  en  god  måte.  Timesmålinger  av  vinddata  på  spesifikke  datoer  er 
konsekvent blitt erstattet med data av tilsvarende klokkeslett og dato fra det foregående året.   
En av de kraftigste antagelsene i hele oppgaven er å anta at vindhastigheten som er målt hver 6. time 
vil  være  gjeldene  i  den  timen  der  målingen  er  gjort,  samt  de  neste  fem  timene,  før  en  ny 
middelvindhastighet måles. Vindhastighet varierer  i stor grad, og vil variere fra minutt til minutt og 
sekund  til  sekund.  Antagelsen  vil  føre  til  troverdige  data  for  vindhastighet  over  lang  tid, men  vil 









Simuleringene og resultatene  for bidrag  fra batteriene  i hybridsystemet viser  i hovedtrekk at antall 
oppstarter  og  antall  tomgangstimer  for  dieselgeneratorene  i  hybridsystemet  reduseres  med  økt 
lagringskapasitet.  Som  forventet  vil  også  økt  lagringskapasitet  føre  til  et  økt  energibidrag  fra 
batteriene. 
I scenario 3 melder det seg en rekke andre usikkerhetsmomenter ved beregningene rundt effekten 






økte antall oppstarter ved 20 kWh  lagringskapasitet  fra 208  til 714 per år. Den  samme endringen 
førte til neglisjerbare endringer i antall tomgangstimer. Det kan konkluderes med at en oppløsning på 
vinddata  på  6  timer  er  for  dårlig  til  å  estimere  antall  oppstarter  og  tomgangstimer  for 
dieselgeneratoren i det undersøkte hybridsystemet. Høyere oppløsning virker å øke antall oppstarter 
og antall tomgangstimer for dieselgeneratorene. Med bakgrunn  i resultatene er det forventet at en 
økt  oppløsning  på  forbruksdata  vil  gi  opphav  til  de  samme  tendensene.  Resultatene  som  er 
fremkommet under  simuleringene er med den nåværende kvaliteten vanskelig å benytte  til å  lage 
gode  anbefalinger  for  optimale  lagringskapasitet.  Valget  av  batterilagringskapasitet  på  40  kWh  i 
scenario 3 kan derfor  ikke  styrkes gjennom de utførte  simuleringene, men hviler på erfaringer  fra 
eksisterende hybridsystemer. 
Selv  om  tendensene  som  fremkommer  i  analysen  inneholder  verdifull  informasjon,  og  bekrefter 
resultatene fra andre rapporter, vurderes de tallmessige resultatene som fremkommer i analysen til 
å  være  for  lite  troverdige  til  å  trekke  gode  konklusjoner.  For  å  optimere  lagringskapasiteten  til 
batteriene som skal benyttes i et slikt hybridsystem må en rekke faktorer vurderes. Økt energibidrag 
og et økt antall sykluser et batteri utsettes for vil påvirke levetiden til batteriet, og dermed kostnaden 





Figur  13.7  viser  viktigheten  av  gode  styringsparametere,  der  batteriet  benyttes  for  å  redusere 
dieseloppstarter, men  ikke har nok energi til å forsyne hybridsystemet med den påkreve energien  i 
lang  nok  tid,  slik  at  dieselgeneratoren  må  starte  opp  likevel.  Bedre  parametere  for  styring  av 
batteriene  kan  kanskje  redusere  hyppigheten  av  liknende  situasjoner.  Styringsprogrammet  i 










i  så  måte  unøyaktige,  og  ikke  tilfredsstillende  for  en  reell  utbygging  av  scenarioet.  Videre 
undersøkelser  må  anskaffe  reelle  kostnader  knyttet  til  både  investering  og  drift  av  disse 
komponentene. 
De estimerte kostnadene knyttet til investeringer og årlig drift av batterier er på henholdsvis 50 000 
kr  og  25 000  kr.  Investeringskostnaden  er  antatt  å  være  tilstrekkelig  til  å  installere  en 
batterilagringsenhet på 40 kWh. De årlige driftskostnadene er nok til å skifte batteripakkene annen 
hvert år. Antallet sykluser som kommer frem under simuleringene ved vinddata med oppløsning på 







Oppgaven  har  konkludert  med  at  det  finnes  svært  gode  vindressurser  på  Myken,  med  en 
gjennomsnittlig  vindhastighet  i  10  meter  over  bakkenivå  på  8,1 ݉/ݏ.  Vindturbinen  WTN250  er 
beregnet å få en gjennomsnittlig årlig kraftproduksjon på omtrent 860 MWh, tilsvarende en brukstid 
på 3430  timer og en  kapasitetsfaktor på 39 %. Den  gjennomsnittlige  vindkraftpenetrasjonen  i det 
undersøkte hybridsystemet har blitt beregnet til over 66 %.  
Beregninger  og  simuleringer  blitt  gjort  for  de  tre  scenarioene,  dieselkraftsystem,  ny  sjøkabel  og 





er  det  beste  alternativet  til  elektrisitetsforsyning  av  Myken,  dersom  man  antar  at  det  vil 
opprettholdes  en  fastboende  befolkning  på  Myken  lenger  enn  10  år  frem  i  tid  fra  prosjektets 
inngående fase.  





tomgangskjøring  vil  øke med  økt  oppløsning  på  forbruks‐  og  vinddata.  Videre  utredninger  rundt 
hybridscenarioet bør derfor søke å undersøke hvordan  forbruks‐ og vinddata av ytterligere høyere 
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Vedlegg E - BEHANDLING AV SØKNAD OM FRITAK FOR LEVERINGSPLIKT 












W ind         Technik N ord
Vedlegg F - WTN250 SPESIFIKASJONER
WTN 250 – 50 m / 30 m  hub height
Nominal Output: 250 kW
Rotor shaft arrangement: horizontal
Effect limitation: Stall
Mode of operation: Grid connected
Hub height 30 m / : 50 m
50 year extreme operating gust: 52,5 m/s
Calculated lifetime: 20 years
Cut in windspeed: 4 m/s
Rated windspeed: 14 m/s
Power at 10 m/s 151,8 kW
Cut off windspeed: 25 m/s
Max. shaft power: 300 kW
Specified output: 354 W/m²
Diameter: 30 m
Swept area: 707 m²
Number of blades: 3
Kind of hub: rigid
Arrangement of rotor: upwind
Rotor speed: 26 / 40 rpm
Lambda: 5,5
Blade pitch angle: -0,5°
Conus angle: 0 °
Nacelle angle: 4 °
Type: LM 13,4
Material: Glassfiber
Length of blade: 13,39 m
Chord root / tip: 1,259 m / 0,300 m
Type: Spur gear
Ratio: 1 : 37,777
Stages: 3
Kind (active / passive): active
Actuation: electrical
Yaw speed: 1,5 ° / s
Absorbation system: Friction safety clutch
Type: asynchronous
Rated output: 50 / 250 kW
Rated speed: 1.010 / 1.511 rpm
Voltage: 415 V  ±10%




Kind: Lattice Tubular Tubular
Material: Steel Steel Steel
Length: 48,4 m 48,2 m 28,7 m
Safety ladder: yes yes yes
Kind of output control: Stall regulation
Operating system: IC 1000
Remote control system: via telephone line 
Automatically start: after loss of grid and after cut out wind
Aerodynamic brakes: Tip brakes
 -Activation: hydraulic
Mechanical brakes: yes
 - Arrangement: behind gearbox
 - Brake type: Disc brake
 - Activation: mechanical
Rotor (with hub):     3.900 kg
Nacelle (without rotor): 10.500 kg
Tower: 50 m lattice 50 m tubular 30 m tubular
22.700 kg 32.000 kg 11.500 kg
Total without foundation: 37.100 kg 46.400 kg 25.900 kg
1. General










are stopped. Blade / Rotor 
The WTN 250 is equipped with a 3-blade up wind stall regulated rotor, with This system is ideally suited for WTG`s installed in multiples (wind farm 
an improved overall efficiency. A special placing on the frame reduces the applications) where the shadow effect of upwind placed WTG`s is blame 
effect of moments of rotation. The blades are made of reinforced polyester for exposures to dynamic turning loads.
and are equipped with "fail-safe" tip-brakes, which are activated simulta- Another features of this yaw system are the automatic untwisting of the ca-
neously by centrifugal forces. The projected area of the blades is relative bles, and an additional twisted cable switch for more safety.
small, which contributes to a high survival wind speed. With a blade length 
Nacelle 
of 13,4 m and a diameter of 30 m the rotor of the WTN 250 has a swept 
The hot dip galvanized nacelle frame is constructed of welded steel beams 
area of 707 m². The rotor speed is 40 rpm.
that support the main shaft, gear, generator etc. The yaw ring is fitted to 
the bottom of the frame and allows the connection to the tower. The na-Hub 
celle can be reached by a ladder inside the tower. The cover is made of gal-
The hub is made of casted steel GGG 40.3 and mounted to the rotor shaft-
vanized sheets of steel.
flange. Correction of the pitch angel of the blades is possible by oval holes 
in the blade flanges.
Main shaft 
The main shaft is a forged piece and made of high-grade alloyed steel. It is 
mounted in two bearings, able to transfer all forces and moments to frame 
and gear.
Main bearings 
Two long-time grease lubricated bearings are the basis for a nearly noise-
less operation of the main shaft. The places the main bearings are fitted to 
the frame are machined.
Tower 
The lattice tower is a new design especially made to reach all destinationsGearbox 
around the world by low costs. All parts of the turbine are suitable in a 40 ft 
A heavy three-stage helical gear transforms the 40 revolutions of the rotor 
container. Alternative an edged and bolted tubular tower is available.
to the 1500-rpm of the generator. This gear is specially designed for the 
With both towers the hub height is 50 m so that the rotor of the turbine is WTN 250 with a gear ratio of 1 : 37.8. An oil cooler is separately placed.
reaching a lower turbulence area. This will increase the output and the ser-
Coupling vice life of the WTG.
The power of the rotor, transformed in the gearbox, is transmitted to the However – there are sites where only small heights are allowed so that 
generator by an elastic coupling. With this method no vibrations will reach there is still a 30 m welded tubular tower available.
the bearings of the generator, and a longer lifetime is expected.
The microprocessor control system is placed at the bottom of the tower or 
in a special housing. A lockable door prevents unauthorised access.
Brakes and emergency brake system 
The WTG comes equipped with safety belt and safety line, which provides 
The turbine is equipped with two (2) independent fail-safe systems. 
a secure climbing during installation and maintenance.
As mentioned before, the blades are equipped with a simultaneously acti-
vated safety tip-brake, and on top of these blades braking mechanisms, 
Control panel the WTG is equipped with a 
All functions of the wind turbine are controlled by means of a proven mi-disc brake. 
croprocessor. While the turbine is operating and connected to the grid, the 
computer stores a number of operational data. If the WTG is erected in a The disk braking mechanism is 
wind farm, the turbines can be linked up to a computer management sys-supplied through two hydraulic 
tem. This design makes it possible to retrieve data and actual perfor-fail-safe brake callipers, which 
mance date from the wind turbines, and allows remote operation of the ma-are activated through a loss of 
chines. If no management system is utilized, the same data can be read on supply (grid) voltage. The tip-
the display mounted on the computer, that is continuously checking all brakes are in normal operation 
sensors and the safety system:hold in position by a hydraulic 
cylinder. In emergency situa- - Grid control of: Voltage, Frequency, Phase equality
tions a hydraulic valve is acti- - Over speed control on rotor that activates disc brake
vated by centrifugal forces, and both brake systems are engaged, inde- - Thermal sensor in generator
pendent of each other. - Vibration sensor
- Automatic untwisting of cables
Generator 
- Thermal relay for yaw gear motor
The generator is a pole-changing asynchronous machine with a nominal 
- Automatic stop for worn brake pads
output of 250 kW at 1500 rpm respectively 50 kW at 1000 rpm. It is oper-
- Automatic start-up in the event of grid failure
ating on 400V AC level. A ventilator is cooling the outside of the machine.
- Self-diagnostic in case of failure. Display indicates failure code.
- Generator speed 
Yaw-System
- Rotor speed
The yaw-system is representing the main advantage in modern wind tech-
- Yawing
nology and makes the WTN 250 superior, compared with other conven-
- Over speed
tional engineering in the wind industry.
The control system also ensures gradual grid hook-up via thyristors on all 
The taken solution, designed and well tested, is to arrange two gears in 
three phases. The phase compensation is included in the main panel and 
that way, that any space in the system is eliminated. These yaw gear sys-
allows a Cos. phi above 0,9. All electrical components are protected 
tem incorporate both, a damping system to decrease forces induced by 
against lightning.
the turning forces of the rotor, and a brake system, while the yaw motors 
SECURE WINDTECHNOLOGY TECHNICAL DATA                                 ECONOMIC WINDTECHNOLOGYCERTIFIED WINDTECHNOLOGY
WTN 250 
The wind power plant is a product of development, which is based on 20 
years of constant experience in wind turbine design and production. It is 
designed by using well-tested and dependable construction elements in 
combination with modern technical know-how, to arrive the best possible 
results transferring wind into electrical energy.
Utilizing the same reliable, rugged construction of the past along with all 
updates in the technology, this turbine is designed for an environment as 
seen in wind farms with high wind speeds, thus ensuring maximum pro-
duction and output. The optimal availability and production capacity to-
gether with the high manufacturing quality from the production line, along 
with a favorable price/efficiency relationship makes the turbine to be 
short-term economical investment.
Sites for erection 
Sites for erection of the WTN 250 can be, as single unit for local produc-
tion for large-scale consumers and for installation in wind farms as power 
station connected to the main grid.
In both cases the local regulations and rules for parallel production and 
connection to the grid will be followed. The optimal output and minimum 
expenditures can be reached by entering into a service and maintenance 
agreement.
Security 
To get the approval and certification for a wind turbine, it is necessary to 
go through very complicated and extensive procedures by officials and 
























WTN 250 – 50 m / 30 m  hub height
Nominal Output: 250 kW
Rotor shaft arrangement: horizontal
Effect limitation: Stall
Mode of operation: Grid connected
Hub height 30 m / : 50 m
50 year extreme operating gust: 52,5 m/s
Calculated lifetime: 20 years
Cut in windspeed: 4 m/s
Rated windspeed: 14 m/s
Power at 10 m/s 151,8 kW
Cut off windspeed: 25 m/s
Max. shaft power: 300 kW
Specified output: 354 W/m²
Diameter: 30 m
Swept area: 707 m²
Number of blades: 3
Kind of hub: rigid
Arrangement of rotor: upwind
Rotor speed: 26 / 40 rpm
Lambda: 5,5
Blade pitch angle: -0,5°
Conus angle: 0 °
Nacelle angle: 4 °
Type: LM 13,4
Material: Glassfiber
Length of blade: 13,39 m
Chord root / tip: 1,259 m / 0,300 m
Type: Spur gear
Ratio: 1 : 37,777
Stages: 3
Kind (active / passive): active
Actuation: electrical
Yaw speed: 1,5 ° / s
Absorbation system: Friction safety clutch
Type: asynchronous
Rated output: 50 / 250 kW
Rated speed: 1.010 / 1.511 rpm
Voltage: 415 V  ±10%




Kind: Lattice Tubular Tubular
Material: Steel Steel Steel
Length: 48,4 m 48,2 m 28,7 m
Safety ladder: yes yes yes
Kind of output control: Stall regulation
Operating system: IC 1000
Remote control system: via telephone line 
Automatically start: after loss of grid and after cut out wind
Aerodynamic brakes: Tip brakes
 -Activation: hydraulic
Mechanical brakes: yes
 - Arrangement: behind gearbox
 - Brake type: Disc brake
 - Activation: mechanical
Rotor (with hub):     3.900 kg
Nacelle (without rotor): 10.500 kg
Tower: 50 m lattice 50 m tubular 30 m tubular
22.700 kg 32.000 kg 11.500 kg
Total without foundation: 37.100 kg 46.400 kg 25.900 kg
1. General










are stopped. Blade / Rotor 
The WTN 250 is equipped with a 3-blade up wind stall regulated rotor, with This system is ideally suited for WTG`s installed in multiples (wind farm 
an improved overall efficiency. A special placing on the frame reduces the applications) where the shadow effect of upwind placed WTG`s is blame 
effect of moments of rotation. The blades are made of reinforced polyester for exposures to dynamic turning loads.
and are equipped with "fail-safe" tip-brakes, which are activated simulta- Another features of this yaw system are the automatic untwisting of the ca-
neously by centrifugal forces. The projected area of the blades is relative bles, and an additional twisted cable switch for more safety.
small, which contributes to a high survival wind speed. With a blade length 
Nacelle 
of 13,4 m and a diameter of 30 m the rotor of the WTN 250 has a swept 
The hot dip galvanized nacelle frame is constructed of welded steel beams 
area of 707 m². The rotor speed is 40 rpm.
that support the main shaft, gear, generator etc. The yaw ring is fitted to 
the bottom of the frame and allows the connection to the tower. The na-Hub 
celle can be reached by a ladder inside the tower. The cover is made of gal-
The hub is made of casted steel GGG 40.3 and mounted to the rotor shaft-
vanized sheets of steel.
flange. Correction of the pitch angel of the blades is possible by oval holes 
in the blade flanges.
Main shaft 
The main shaft is a forged piece and made of high-grade alloyed steel. It is 
mounted in two bearings, able to transfer all forces and moments to frame 
and gear.
Main bearings 
Two long-time grease lubricated bearings are the basis for a nearly noise-
less operation of the main shaft. The places the main bearings are fitted to 
the frame are machined.
Tower 
The lattice tower is a new design especially made to reach all destinationsGearbox 
around the world by low costs. All parts of the turbine are suitable in a 40 ft 
A heavy three-stage helical gear transforms the 40 revolutions of the rotor 
container. Alternative an edged and bolted tubular tower is available.
to the 1500-rpm of the generator. This gear is specially designed for the 
With both towers the hub height is 50 m so that the rotor of the turbine is WTN 250 with a gear ratio of 1 : 37.8. An oil cooler is separately placed.
reaching a lower turbulence area. This will increase the output and the ser-
Coupling vice life of the WTG.
The power of the rotor, transformed in the gearbox, is transmitted to the However – there are sites where only small heights are allowed so that 
generator by an elastic coupling. With this method no vibrations will reach there is still a 30 m welded tubular tower available.
the bearings of the generator, and a longer lifetime is expected.
The microprocessor control system is placed at the bottom of the tower or 
in a special housing. A lockable door prevents unauthorised access.
Brakes and emergency brake system 
The WTG comes equipped with safety belt and safety line, which provides 
The turbine is equipped with two (2) independent fail-safe systems. 
a secure climbing during installation and maintenance.
As mentioned before, the blades are equipped with a simultaneously acti-
vated safety tip-brake, and on top of these blades braking mechanisms, 
Control panel the WTG is equipped with a 
All functions of the wind turbine are controlled by means of a proven mi-disc brake. 
croprocessor. While the turbine is operating and connected to the grid, the 
computer stores a number of operational data. If the WTG is erected in a The disk braking mechanism is 
wind farm, the turbines can be linked up to a computer management sys-supplied through two hydraulic 
tem. This design makes it possible to retrieve data and actual perfor-fail-safe brake callipers, which 
mance date from the wind turbines, and allows remote operation of the ma-are activated through a loss of 
chines. If no management system is utilized, the same data can be read on supply (grid) voltage. The tip-
the display mounted on the computer, that is continuously checking all brakes are in normal operation 
sensors and the safety system:hold in position by a hydraulic 
cylinder. In emergency situa- - Grid control of: Voltage, Frequency, Phase equality
tions a hydraulic valve is acti- - Over speed control on rotor that activates disc brake
vated by centrifugal forces, and both brake systems are engaged, inde- - Thermal sensor in generator
pendent of each other. - Vibration sensor
- Automatic untwisting of cables
Generator 
- Thermal relay for yaw gear motor
The generator is a pole-changing asynchronous machine with a nominal 
- Automatic stop for worn brake pads
output of 250 kW at 1500 rpm respectively 50 kW at 1000 rpm. It is oper-
- Automatic start-up in the event of grid failure
ating on 400V AC level. A ventilator is cooling the outside of the machine.
- Self-diagnostic in case of failure. Display indicates failure code.
- Generator speed 
Yaw-System
- Rotor speed
The yaw-system is representing the main advantage in modern wind tech-
- Yawing
nology and makes the WTN 250 superior, compared with other conven-
- Over speed
tional engineering in the wind industry.
The control system also ensures gradual grid hook-up via thyristors on all 
The taken solution, designed and well tested, is to arrange two gears in 
three phases. The phase compensation is included in the main panel and 
that way, that any space in the system is eliminated. These yaw gear sys-
allows a Cos. phi above 0,9. All electrical components are protected 
tem incorporate both, a damping system to decrease forces induced by 
against lightning.
the turning forces of the rotor, and a brake system, while the yaw motors 
SECURE WINDTECHNOLOGY TECHNICAL DATA                                 ECONOMIC WINDTECHNOLOGYCERTIFIED WINDTECHNOLOGY
WTN 250 
The wind power plant is a product of development, which is based on 20 
years of constant experience in wind turbine design and production. It is 
designed by using well-tested and dependable construction elements in 
combination with modern technical know-how, to arrive the best possible 
results transferring wind into electrical energy.
Utilizing the same reliable, rugged construction of the past along with all 
updates in the technology, this turbine is designed for an environment as 
seen in wind farms with high wind speeds, thus ensuring maximum pro-
duction and output. The optimal availability and production capacity to-
gether with the high manufacturing quality from the production line, along 
with a favorable price/efficiency relationship makes the turbine to be 
short-term economical investment.
Sites for erection 
Sites for erection of the WTN 250 can be, as single unit for local produc-
tion for large-scale consumers and for installation in wind farms as power 
station connected to the main grid.
In both cases the local regulations and rules for parallel production and 
connection to the grid will be followed. The optimal output and minimum 
expenditures can be reached by entering into a service and maintenance 
agreement.
Security 
To get the approval and certification for a wind turbine, it is necessary to 
go through very complicated and extensive procedures by officials and 
























Wind         Technik Nord
Enger Straße 13
D-25917 Enge-Sande
Tel.: +49 46 62-69 80 00
Fax: +49 46 62-69 80 09
Mobil: +49 170-327 14 14
E-Mail: info@windtechniknord.de
www.windtechniknord.de
Måned Gjennomsnittspris per måned
2014 04 163,48 NOK
2014 03 187,94 NOK
2014 02 174,22 NOK
2014 01 161,84 NOK
2013 12 170,60 NOK
2013 11 174,43 NOK
2013 10 182,26 NOK
2013 09 181,19 NOK
2013 08 169,96 NOK
2013 07 170,88 NOK
2013 06 162,19 NOK
2013 05 174,36 NOK
2013 04 199,06 NOK




Valutakurser sist oppdatert 2014-04-22
1 EUR 8,2615 NOK
1 EUR 9,0925 SEK
Gjennomsnittspris for perioden*
 2013-04 - 2014-04 181,66 NOK
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*Gjennomsnittspris, med basis i alle transaksjoner for søket.
 
Vedlegg G - PRIS ELSERTIFIKATER 2013-2014
Scenario # 1 - Dieselkraft
Avkastningskrav 5 %
Konsumprisindeks 2 %
Prisvekst diesel 3 %
Generelle parametere
Drift og vedlikehold 413000 [kr]
Nettleie 0.35 [kr/kWh]
Kraftsalg 0.095 [kWh]
Årlig kraftsalg 693000 [kWh]
Årlig dieselforbruk 199023 [l]
Dieselpris inkl. frakt (år 0) 9 [kr/l]
Netto nåverdi
År 0 1 2 3 4 5 9 10
Investeringskostnad -610 000
Driftskostnad -421260 -429685 -438279 -447044 -455985 -493573 -503445
Dieselkostnader -1844946 -1900295 -1957304 -2016023 -2076503 -2337123 -2407237
Nettleie-/kraftsalginntekter 314553 320844 327261 333806 340482 368549 375920
Årlig kontantstrøm -610 000 -1951654 -2009136 -2068322 -2129261 -2 192 007 -2 462 147 -2 534 762
NPV kr -17 643 918
Langsiktige marginalkostnader energi
År 0 1 2 3 4 5 9 10
Årlig energiproduksjon 0 693000 693000 693000 693000 693000 693000 693000
Årlige kostnader 610 000 2 266 206 2 329 980 2 395 582 2 463 067 2 532 489 2 830 696 2 910 681
LCOE kr 3.79
Vedlegg H - NÅVERDI OG LCOE FOR DIESELSCENARIOET




Driftskostnad sjøkabel 365000 [kr]
Nettleie 0.35 [kr/kWh]
Årlig forbruk 693000 [kWh]
Netto nåverdi
År 0 1 2 3 4 5 49 50
Investeringskostnad -37 800 000
Driftskostnad -372300 -379746 -387341 -395088 -402989 -963166 -982430
Nettleieinntekter 247401 252349 257396 262544 267795 640044 652845
Årlig kontantstrøm -37 800 000 -124 899 -127 397 -129 945 -132 544 -135 195 -323 123 -329 585
NPV kr -40 986 105
Langsiktige marginale kostnader energi (LCOE)
LCOE
År 0 1 2 3 4 5 49 50
Årlig energiproduksjon 0 693000 693000 693000 693000 693000 693000 693000
Årlige kostnader 37 800 000 372 300 379 746 387 341 395 088 402 989 963 166 982 430
LCOE kr 3.74
Vedlegg I - NÅVERDI OG LCOE FOR SJØKABELSCENARIOET
Scenario # 3 - Hybridsystem (Gitt vinddata for året 2008)
Avkastningskrav/Kapitalrente 5 %
Konsumprisindeks 2 %
Prisvekst diesel 3 %
Generelle parametere
Drift og vedlikehold 513000 kr
Nettleie 0.35 kr/kWh




Årlig dieselforbruk tomgang 142
Dieselpris år 0 inkl. frakt 9
Netto nåverdi
År 0 1 2 3 4 5 19 20
Investeringskostnad -6 975 000
Driftskostnad -523260 -533725.2 -544400 -555288 -566393 -747344 -762291
Dieselkostnader -594283 -612111 -630475 -649389 -668871 -1011727 -1042079
Dieselkostnader tomgang -1315 -1355 -1396 -1437 -1481 -2239 -2307
Nettleie-/kraftsalginntekter 401197 409221 417406 425754 434269 573009 584469
Årlig kontantstrøm -6 975 000 -717 661 -737 970 -758 864 -780 360 -802 476 -1 188 302 -1 222 207
NPV kr -18 273 696
Langsiktige marginale kostnader energi (LCOE)
År 0 1 2 3 4 5 19 20
Årlig energiproduksjon 0 693000 693000 693000 693000 693000 693000 693000
Årlige kostnader 6 975 000 1 117 543 1 145 837 1 174 875 1 204 677 1 235 264 1 759 071 1 804 370
LCOE kr 2.79
Vedlegg J - NÅVERDI OG LCOE FOR HYBRIDSCENARIOET
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